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Abstrak 

Turbin merupakan bagian utama di PLTA PT. PJB UP 
Brantas. Turbin yang bekerja memerlukan sistem pelumasan yang 
baik sehingga tidak akan terjadi rubbing (pergesekan benda 
berputar dan benda diam) pada bearing. Sistem pelumasan di 
PLTA PT. PJB UP Brantas terbagi menjadi 3, yaitu: Lubricating 
Oil, Pressure Oil dan Grease Oil. Lubricating Oil adalah oli untuk 
pelumasan bagian – bagian unit pembangkit yang bergerak, 
seperti: Upper bearing, Trust bearing, Lower bearing dan Turbine 
bearing. 

Pada Tugas Akhir ini bertujuan untuk mempelajari 
perhitungan ulang instalasi dan pemilihan pompa yang sesuai 
untuk sistem lubrikasi. Perlu dipelajari parameter apa saja yang 
berkaitan dengan pemilihan pompa, guna menghasilkan kondisi 
optimal dari kinerja pompa, merupakan inti permasalahan tugas 
akhir ini. 

Pada hasil perhitungan diperoleh Head efektif instalasi 
pompa sebesar         dan daya motor sebesar 1,408 Kw. 
Dengan hasil perhitungan tersebut, maka dipilih Gear Pump tipe 
Nitto Sine Curve Gear Pump dengan putaran 1430 rpm dan daya 
sebesar 1,5 kW 

 
 
 

Kata Kunci : Pompa Gear, Pelumasan, Daya Motor 
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NRP           : 2112 030 087 
Department          : D3-Mechanical Engineering, FTI-ITS 
Counselor Lecturer : Dr. Ir. Heru Mirmanto, MT. 
 
Abstract 

Turbine is a major part in hydropower PT. PJB UP 
Brantas. Therefore, the turbine work requires good lubrication 
system so it will not caused rubbing (friction spinning objects and 
stationary objects) on the bearing. Lubrication system in 
hydropower PT. PJB UP Brantas divided into three, namely: 
Lubricating Oil, Oil Pressure and Grease Oil. Lubricating Oil is 
the oil for lubrication - generating units moving parts, such as: 
Upper bearing, bearing Trust, Lower bearings and Turbine 
bearing. 

In this final project aims to study the re-calculation of 
installation and the selection of appropriate pumps for 
lubrication systems. Any parameters need to be studied with 
regard to the selection of the pump, in order to produce optimal 
conditions of performance of the pump, is the core problem of this 
thesis. 

At the calculations Head effective of the installation is 
68.34 m and a pump motor power is 1,408 Kw. With the results of 
these calculations, Nitto Gear Pump Sine Curve with a rotation 
1430 rpm and a power of 1.5 kW is choosen. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Energi  listrik merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok  
dalam  kehidupan  manusia  saat  ini,  dimana  hampir  semua  
aktifitas  manusia berhubungan  dengan  energi  listrik.  Seiring  
dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan tingkat  populasi  penduduk  
di  Indonesia  yang  semakin  tinggi  maka  permintaan akan 
energi listrik juga meningkat, ada berbagai upaya yang dilakukan 
oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. 
Pembangkit tenaga listrik di Indonesia relatif terbatas dan energi 
listrik yang dibangkitkan belum sebanding dengan kebutuhan 
listrik masyarakat dan Industri yang terus berkembang secara 
pesat sehingga suplai tenaga listrik menjadi kebutuhan utama. 
Sehingga perlu dibangun pembangkit–pembangkit baru untuk 
memenuhi kebutuhan energi listrik salah satunya adalah 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan penambahan 
tenaga kerja baru yang produkstif dan inovatif serta ramah 
lingkungan. 

PLTA Sutami merupakan pembangkit listrik dibawah 
pengelola PT. Pembangkitan Jawa Bali, unit Pembangkitan 
Brantas Distrik A. PLTA ini merupakan salah satu pembangkit 
yang memanfaatkan potensi sungai Brantas, dengan ketinggian 
272,7 m diatas permukaan air laut, tepatnya berada di daerah 
Karangkates. Dengan kapasitas 3 x 36000 KW, yang 
ditransmisikan ke SUTT 154 KV. Bagian utama dalam PLTA 
Sutami adalah Turbin. Turbin yang bekerja memerlukan sistem 
pelumasan yang baik sehingga tidak akan terjadi rubbing 
(pergesekan benda berputar dan benda diam) pada bearing. 
Sistem pelumasan di PLTA Sutami terbagi menjadi 3, yaitu: 
Lubricating Oil, Pressure Oil dan Grease Oil. Lubricating Oil 
adalah oli untuk pelumasan bagian – bagian unit pembangkit yang 
bergerak, seperti: Upper bearing, Trust bearing, Lower bearing 
dan Turbine bearing.  

Sistem pelumasan merupakan bagian yang penting dalam 
PLTA Sutami, maka dari itu penulis ingin membahas tentang 
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pemilihan pompa untuk sistem lubrikasi turbin pada Tugas Akhir 
ini. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Dengan latar belakang tersebut, maka perlu dipelajari 
parameter apa saja yang berkaitan dengan pemilihan pompa, guna 
menghasilkan kondisi optimal dari kinerja pompa. Mengingat 
pompa sistem lubrikasi memiliki peranan penting pada siklus 
tertutup, yang berfungsi mensirkulasikan oli dengan temperatur 
46ºC menuju bearing oil cooler sehingga temperatur oli yang 
disalurkan menuju bearing turbin adalah 32,6ºC. Maka perlu 
dipelajari perhitungan instalasi Gear Pump untuk sistem lubrikasi 
turbin yang pada akhirnya merujuk pada pemilihan pompa yang 
tepat, merupakan inti permasalahan tugas akhir ini. 

 
1.3 Tujuan 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah : 
a. Menghitung head efektif instalasi Gear Pump 
b.  Pemilihan tipe pompa yang sesui dengan instalasi 

perpipan 
 

1.4 Manfaat  
Dengan dilakukannya pemilihan pompa Gear ini 

diharapkan: 
a.  Didapatkan jenis pompa yang sesuai dengan keperluan 

operasi instalasi pompa Gear di PLTA Sutami. 
b. Menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca 

makalah ini tentang pompa rotary. 
c.  Menambah perbendaharaan makalah mengenai pemilihan 

pompa rotary. 
 
1.5      Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan untuk Tugas Akhir ini 
adalah sebagai berikut : 

a.  Pompa yang dianalisa adalah Gear Pump  Unit 3 PLTA 
Brantas, sebagai pompa lubrikasi dengan fluida oli 
Turalik 52 untuk Thrust Bearing dengan suhu 46    
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b.  Perhitungan pada Gear Pump dinilai dari Reservoir Tank 
menuju Thrust Bearing. 

c.  Diasumsikan instalasi terisolasi dengan baik sehingga 
tidak ada perpindahan panas. 

d. Fluida yang dilayani bersifat incompressible dengan aliran 
steady state, steady flow, dan fully develop. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai 
berikut : 

 
BAB I :   PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang permasalahan 
penyusunan tugas akhir, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 
 

BAB II  :  DASAR TEORI 
Berisi teori-teori yang dibutuhkan untuk menunjang 
langkah langkah perhitungan. 
 

BAB III : METODOLOGI 
Berisi tentang metode dan langkah-langkah 
perhitungan 
 

BAB IV : ANALISIS PERHITUNGAN 
Berisi tentang hasil perhitungan head efektif instalasi, 
head loss, putaran spesifik, daya motor, dan pemilihan 
pompa. 
 

BAB V :  KESIMPULAN 
Pada akhir pengerjaan Tugas Akhir ini akan 
didapatkan suatu kesimpulan yang menyatakan 
pernyataan akhir dari uraian dan penjelasan 
sebelumnya. 
 

DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Umum 
Pompa adalah suatu alat / pesawat yang digunakan untuk 

memindahkan fluida cair (liquid) dari suatu tempat yang rendah 
ke tempat lain yang lebih tingi, dari suatu tempat yang bertekanan 
rendah ke tempat yang bertekanan tinggi, dari satu tempat ke 
tempat lain yang jauh dan juga untuk mengatasi tahanan 
hidrolisnya. 

Setiap fluida atau cairan mempunyai properties atau sifat-
sifat tersendiri yang berbeda dengan fluida lainnya. Energi cairan 
yang dinaikkan oleh pompa di tentukan oleh sifat-sifat atau 
properties fluida tersebut. Sehingga unjuk kerja setiap pompa 
akan berbeda untuk pemompaan cairan yang berbeda pula. Hal ini 
akan berpengaruh terhadap proses pemompaan sesuai dengan 
kondisi perencanaan. Masing-masing pompa akan mempunyai 
kurva performance yang telah dibuat oleh pembuatnya (pabrik). 
Hasil yang diperoleh dari perhitungan instalasi pompa tersebut, 
pada akhirnya dapat diketahui kondisi pemompaannya. Berhasil 
tidaknya proses pemompaan,juga ditentukan oleh beberapa faktor 
antara lain adalah : 

a. Proses operasi pemompaan yang benar 
b. Pemilihan jenis pompa yang sesuai 
c. Pemeliharaan serta perbaikan pompa apabila terjadi 

kerusakan 
d. Pemahaman pengetahuan pompa yang memadai, 

sehingga akan mengetahui unjuk kerja suatu pompa 
Sehingga dari kondisi operasi serta proses pemindahan 

cairan dari suatu pompa akan mempermudah untuk mengadakan 
modifikasi serta perencanaan suatu proses pemompaan. 

 
2.2 Klasifikasi Pompa 

Berdasarkan cara pemindahan atau transfer fluidanya, 
pompa dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yaitu : 

1.  Pompa Positive Displacement ( Positive Displacement 
Pump) 
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2.  Pompa Dynamic ( Non Positive Displacement Pump) 
 
2.2.1  Pompa Positive Displacement 

Pompa Positive Displacement adalah salah satu jenis 
pompa dimana perpindahan fluida selama proses kerjanya disertai 
perubahan volume ruang kerja pompa yang ditempati oleh fluida 
tersebut secara periodik akibatnya adanya satu elemen yang 
bergerak. 

Pada saat elemen bergerak, baik dengan dorongan 
maupun dengan gerak berputar, maka ruang kerja pompa akan 
berubah makin kecil disertai dengan kenaikan tekanan yang 
mendorong fluida ketempat tertentu. 

Ciri-ciri Pompa Positive Displacement adalah sebagai 
berikut: 

1.  Head yang dihasilkan relative lebih tinggi dengan debit 
atau kapasitas yang relatif lebih kecil. 

2.  Mampu beroprasi pada suction yang kering sehingga, 
tidak memerlukan proses priming pada awal operasi atau 
menjalankan pompa. 
Berdasarkan gerakan elemen yang bergerak, pompa 

positive displacement ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu 
Pompa Reciprocating (Reciprocating Pump) dan Pompa Rotari 
(Rotary Pump). Berikut merupakan klasifikasi pompa positive 
displacement. 

 

 
Gambar 2.1. Klasifikasi Pompa Displacement 
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2.2.1.1  Pompa Reciprocating 
Pompa reciprocating terdiri dari silinder, dimana piston 

atau plunger bergerak secara transisi (maju-mundur) di dalam 
silinder tersebut. Ketika piston/plunger bergerak mundur maka 
akan menyebabkan kevakuman pada sisi suction, sehingga cairan 
mengalir masuk. Sedangkan pada saat langkah maju, dimana 
gerakan piston/plunger mendekati titik mati atas, maka akan 
dihasilkan tekanan yang mampu memaksa cairan untuk mengalir. 
Pompa reciprocating dibagi menjadi dua tipe, yaitu: 

 
 Pompa Piston / Plunger 

Pompa piston dan plunger dibedakan dari konstruksinya. 
Untuk memperoleh tekanan yang lebih besar dapat digunakan 
pompa plunger. 

 

 
 

Gambar 2.2 Pompa Piston / Plunger 
 

 Pompa Diafragma 
Pompa diafragma merupakan pompa reciprocating 

dimana perubahan volume ruang pompa tidak menggunakan 
piston atau plunger, melainkan menggunakan suatu membran 
yang elastik. 
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Gambar 2.3 Pompa Diafragma [1] 
 
2.2.1.2 Pompa Rotary 

Pompa rotary merupakan tipe pompa displacement 
dimana energi diteruskan dari motor penggerak ke cairan dengan 
jalan dorongan dibantu pompa yang berputar. Pompa rotari 
memompa zat cair yang bebas dari padatan yang keras dan kasar 
dan mengalirkan fluida dengan viskositas yang sangat rendah. 
Secara garis besar pompa rotari digolongkan sebagai berikut: 

 
 Vane Pump 

Sudu-sudu yang terdapat pada rotor dipertahankan agar 
selalu menekan rumah pompa karena adanya gaya sentrifugal. 
Sedangkan cairan yang terletak antara sudu-sudu dituntun untuk 
ke luar ke sisi buang pompa. 
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Gambar 2.4 Vane Pump 
 

 Gear Pump 
Gear pump (pompa roda gigi) adalah jenis pompa positive 

displacement dimana fluida akan mengalir melalui celah-celah 
roda gigi dengan dinding rumahnya. Disebut sebagai pompa 
karena fluida yang dialirkan pada umumnya berupa cairan (liquid) 
atau bubur (slurry). Sedangkan pompa positive 
displacement berarti pompa tersebut menghisap sejumlah fluida 
yang terjebak yang kemudian ditekan dan dipindahkan ke arah 
keluaran (outlet). Gear pump sering digunakan untuk 
aplikasi hydrolic fluid power. Namun, tidak jarang juga 
digunakan pada bidang kimia untuk mengalirkan fluida pada 
viskositas tertentu. Terdapat dua jenis gear pump, yaitu external 
gear pump dan internal gear pump. Pompa ini digolongkan 
sebagai fixed displacement karena jumlah fluida yang dialirkan 
setiap putarannya selalu tetap. 

 
o External Gear Pump 
Gear pump bekerja deangan cara mengalirkan fluida 

melalui celah-celah antara gigi dengan dinding. Kemudian fluida 
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dikeluarkan melalui saluran outlet karena sifat paasangan roda 
gigi yang selalu memiliki titik kontak. Suatu pasangan roda gigi 
secara ideal akan selalu memiliki satu titik kontak dengan 
pasangannya meskipun roda gigi tersebut berputar. Hal inilah 
yang dimanfaatkan oleh mekanisme gear pump untuk 
mengalirkan fluida. Dengan kata lain, secara ideal fluida tidak 
akan masuk melalui titik kontak pasangan roda gigi tersebut. 

 

 
 

Gambar 2.5 External Gear Pump 
 

Jika jumlah gigi semakin sedikit maka volume fluida 
yang dialirkan semakin besar karena rongga antara roda gigi 
dengan dinding semakin besar pula. Sedangkan untuk 
meningkatkan flowrate dapat dilakukan juga dengan 
meningkatkan rpm dari roda gigi tersebut. Pompa jenis ini tidak 
memerlukan katup/valve seperti pada reciprocating pump 
sehingga loss dapat berkurang. 
 
Pemasangannya : 

1. Jaga reservoir selalu berada di atas posisi gear pump 
karena gear pump hanya memiliki daya hisap yang 
rendah. 

http://artikel-teknologi.com/wp-content/uploads/2012/10/20121019-105346-AM.jpg
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2. Jangan sampai gear pump dalam keadaan kering karena 
biasanya fluida yang dialirkan juga dapat berfungsi 
sebagai pelumas. 

 
Penggunaannya adalah : 

1. Mengalirkan berbagai macam oli bahan bakar 
maupun pelumas 

2. Mengukur jumlah aditif yang dicampurkan pada 
bahan kimia 

3. Mencampur dan mengaduk bahan kimia 
4. Sistem hidrolik pada industri dan mobil 
5. Aplikasi untuk low volume transfer lainnya 

 
Keuntungan External Gear Pump 

1. High speed 
2. High pressure 
3. Tidak ada beban yang tinggi pada bearing 
4. Tidak berisik jika semua bagian dimanufaktur 

dengan baik 
5. Desain tersedia dalam berbagai macam material 

sesuai kebutuhan 
 
Kerugian dari External Gear Pump 

1. Membutuhkan empat bushing yaitu pada ujung 
masing-masing poros gear 

2. No solid allowed 
3. Fixed end clearance 

 
o Internal Gear Pump 
Internal gear pump bekerja dengan memanfaatkan roda 

gigi dalam yang biasanya dihubungkan dengan penggerak dan 
roda gigi luar yang biasanya bertindak sebagai idler. Awalnya 
fluida masuk lewat suction port antara rotor (roda gigi besar) dan 
idler (roda gigi kecil). Fluida kemudian masuk melalui celah-
celah roda gigi. Bagian yang berbentuk seperti bulan sabit 
membagi fluida dan bertindak sebagai seal antara suction dan 
discharge port. Fluida yang membanjiri discharge port akan terus 
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didorong oleh fluida dibelakangnya sehingga fluida terus 
mengalir. 

 
 

Gambar 2.6 Internal Gear Pump 
  

Dan berikut adalah proses dimana fluida kerja dipompa 
oleh pompa roda gigi internal ini 

 
Gambar 2.7  Prinsip Kerja Pompa Roda Gigi Internal 

 

Terlihat bahwa fluida kerja masuk melalui inlet pompa 
menuju sela-sela roda gigi luar yang diputar oleh roda gigi dalam. 
Fluida tersebut bergerak menuju sisi outlet akibat dorongan dari 
roda gigi luar. Selanjutnya roda gigi dalam masuk ke sela-sela 

http://artikel-teknologi.com/wp-content/uploads/2012/10/20121018-101837-PM.jpg
http://artikel-teknologi.com/wp-content/uploads/2012/10/20121018-101837-PM.jpg
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roda gigi luar sehingga mendorong fluida kerja untuk keluar ke 
sisi outlet pompa. 
 
Penggunaan Internal Gear Pump: 

1. Berbagai macam oli bahan bakar dan pelumas 
2. Resin dan polimer 
3. Alkohol dan solvent 
4. Aspal, bitumen dan tar 
5. Polyurethane foam 
6. Food product seperti sirup, coklat atau peanut 

butter 
7. Cat, tinta dan pigmen 
8. Sabun dan surfactant 
9. Glycol 
10. Fuel Injection Aplication 

 
 Lobe Pump 

Pada pompa jenis ini, setiap rotor mempunyai dua atau 
lebih lobe pompa yang tertutup di dalam casing. Cairan terjebak 
pada celah antar lobe ikut terbawa keluar dengan adanya putaran 
rotor. Jumlah cairan yang dialirkan lebih besar dari cairan yang 
dialirkan pada gear pump, namun alirnya tidak rata. 

 
Gambar 2.8 Lobe Pump 

 
 Screw Pump 

http://www.colfaxcorp.com/blog/crescent-internal-gear-pumps-for-fuel-injection-application/
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Pompa ini mempunyai satu, dua atau tiga rotor spiral 
yang berputar dalam sebuah rumah pompa yang diam, dimana 
cairan akan mengalir melalui ulir-ulir screw sepanjang sumbunya. 
Bahan rotor terbuat dari logam, sedangkan helix terbuat dari karet 
lunak tergantung pada sifat cairan yang dipompakan. 

 

 
 

Gambar 2.9 Screw Pump 
 
2.2.2 Pompa Non Positive Displacement 

Pada pompa non positive displacement, perpindahan zat 
cair disebabkan oleh gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh adanya 
gerakan dari sudu-sudu atau impeller. Pompa ini mempunyai 
prinsip kerja merubah energi kinetik yang selanjutnya dirubah 
menjadi energi potensial.  

Ciri-ciri pompa non Positive Displacement adalah sebagai 
berikut : 

a.  Head yang dihasilkan relatif rendah dengan debit cairan 
yang lebih tinggi. 

b.  Tidak mampu beroprasi pada suction yang kering. Oleh 
sebab itu pipa suction harus berisi air penuh sampai 
impeller pompa. 

  
Secara garis besar pompa rotari digolongkan sebagai 

berikut: 
 

http://artikel-teknologi.com/wp-content/uploads/2012/10/20121019-025857-PM.jpg
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2.2.2.1  Pompa Sentrifugal 
Pompa sentrifugal adalah suatu pompa dengan piringan 

bersudu yang berputar untuk menaikkan momentum 
fluidanya.Prinsip kerjanya adalah dengan adanya putaran 
impeller, partikel-partikel fluida yang berada dalam impeller 
digerakkan dari inlet ke outlet. Gerakan ini menyebabkan tekanan 
yang ada dalam inlet terus menuju casing pompa selama fluida 
mengalir di dalam impeller. Partikel dipercepat dengan 
menaikkan energi kinetisnya. Energi kinetis ini diubah menjadi 
energi potensial pada casing.  

Berdasarkan arah aliran dibedakan menjadi tiga 
kelompok yaitu : 

 
A.  Pompa Aliran Radial (Radial Flow) 

Pompa ini memiliki konstruksi sedemikian rupa sehingga 
aliran fluida yang keluar dari impeller akan melalui sebuah 
bidang yang tegak lurus pompa. 

 
Gambar 2.10 Bagian Pompa Sentrifugal [2] 

 
Prinsip kerja pompa radial, pada gambar 2.11, impeller 

digunakan untuk mengangkat zat cair dari tempat yang lebih 
rendah ke tempat yang lebih tinggi. Daya dari luar diberikan 
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kepada poros untuk memutarkan impeller di dalam zat cair. Maka 
zat cair yang ada di dalam impeller, oleh dorongan dorongan sudu 
akan ikut berputar. 

Karena timbul gaya sentrifugal, maka zat cair mengalir 
dari tengah impeller ke luar melalui saluran diantara sudu-sudu. 
Disini head tekanan zat cair akan menjadi lebih tinggi. Demikian 
pula head kecepatannya bertambah besar karena zat cair 
mengalami percepatan. Zat cair yang keluar dari impeller 
ditampung oleh saluran berbentuk volut di keliling impeller dan 
disalurkan ke luar pompa melalui nosel. Di dalam nosel ini 
sebagian head kecepatan aliran diubah menjadi head tekanan. 
 
B.  Pompa Aliran Campuran (Mixed Flow) 

Pada pompa ini aliran fluida yang meningkatkan impeller 
akan bergerak sepanjang permukaan kerucut didalam pompa.  

 
C.  Pompa Aliran Axial (Axial Flow) 

Pada pompa ini aliran fluida meninggalkan impeller akan 
bergerak sepanjang permukaan silinder kelua atau bergerak 
sepanjang permukaan silinder keluar atau sejajar poros pompa. 
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Gambar 2.11. Pompa Aliran Aksial 
 
Keuntungan pompa sentrifugal dibandingkan pompa 

reciprocating diantaranya adalah: 
1.  Aliran fluida yang dihasilkan lebih kontinyu bila 

dibandingkan dengan pompa reciprocating yang 
alirannya tersendat-sendat (intermitten). 

2.  Karena tidak terjadi gesekan antara impeller dengan 
casing sehingga keausannya lebih kecil. 

3.  Dapat beroperasi pada putaran yag tinggi sehingga dapat 
langsung dikopel dengan motor penggeraknya. 

4.  Ukuran yang relatif kecil menyebabkan bobotnya ringan 
dan pondasi yang mudah. 

5.  Harga lebih murah dan perawatan yang mudah. 
 
Kerugian pompa sentrifugal dibandingkan dengan pompa 

reciprocating adalah sebagai berikut: 
1.  Untuk kapasitas yang kecil dan head yang besar, 

efisiensinya lebih kecil 
2.  Agar pompa dapat bekerja lebih efisien, maka pompa 

harus bekerja pada titik kerjanya saja. 
3.  Memerlukan priming pada awal operasi. 
4. Perlu dilakukan konfigurasi multistage untuk 

mendapatkan head yang tinggi dan kapasitas yang rendah. 
 
2.3  Jenis Aliran Fluida 

Karena sulitnya menganalisa partikel cairan secara 
mikroskopis maka dilakukan pendekatan secara makroskopis 
dengan anggapan sudah cukup memadahi, ini berarti kita harus 
mengansumsikan fluida yang “continum”, sebagai 
konsekuensinya bahwa seluruh properties fluida merupakan suatu 
fungsi daripada kedudukan dan waktu. 

Dengan adanya properties fluida ini, maka unjuk kerja 
pompa juga akan berpengaruh. Karena ada variasi dari bentuk 
aliran yang dihasilkan. Keberadaan bentuk aliran ini sangat 
menentukan di dalam perencanaan instalasi pompa. 
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Gambar 2.12 Klasifikasi Jenis Fluida 
 

2.3.1  Aliran Viscous 
Aliran viscous adalah jenis aliran fluida yang memiliki 

kekentalan atau viscous (μ > 0). Viskositas fluida sangat 
berpengaruh saat fluida mengalir di suatu plat datar ataupun pipa 
yang dapat menghasilkan tegangan geser di dinding saluran 
tersebut. 

  
2.3.2  Aliran Laminar dan Turbulen 

Aliran suatu fluida dibedakan menjadi dua tipe, yaitu 
aliran laminar dan aliran turbulen. Aliran dikatakan laminar bila 
partikel partikel fluida yang bergerak secara teratur mengikuti 
lintasan yang sejajar pipa dan bergerak dengan kecepatan yang 
sama. Aliran ini terjadi bila kecepatan kecil dan kekentalan yang 
besar. Sedangkan aliran disebut turbulen bila tiap partikel fluida 
bergerak mengikuti lintasan sembarang di sepanjang pipa dan 
hanya gerakan rata-rata saja yang mengikuti sumbu pipa. Aliran 
ini terjadi apabila kecepatan besar dan kekentalan fluida yang 
kecil. 
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Kekentalan ( viskositas) berpengaruh besar sehingga 
dapat meredam gangguan yang mengakibatkan aliran menjadi 
turbulen. Dengan berkurangnya kekentalan dan bertambahnya 
kecepatan aliran maka daya redam terhadap gangguan akan 
berkurang yang sampai pada batas tertentu akan menyebabkan 
terjadinya perubahan aliran dari Laminar menjadi Turbulen. 

Koefisien gesekan untuk suatu pipa silindris merupakan 
Bilangan Reynold (Re). Untuk menentukan tipe aliran apakah 
laminar atau turbulen dapat digunakan rumus dibawah ini : 

 
   

  

 
                                        (2.1) 

 
Dimana : 
Re =  bilangan Reynold 
V   = kecepatan aliran fluida ( 

 
  

D = diameter dalam pipa (m) 
V = viskositas kinematik zat cair (  

  
  

 
Bila :  Re ≤ 2300, aliran bersifat laminar 

Re ≥ 4000, aliran bersifat turbulen 
2300 ≤ Re ≤ 4000, aliran bersifat transisi 
 
Aliran transisi merupakan dimana aliran dapat bersifat 

laminar atau turbulen tergantung dari kondisi pipa dan aliran. 
 

2.3.3  Aliran Internal 
Aliran internal adalah aliran dimana fluida yang mengalir 

yang dibatasi oleh suatu batasan atau boundary berupa benda 
solid, seperti aliran yang berada di dalam pipa. 

Aliran external adalah aliran yang tidak dibatasi oleh 
suatu permukaan zat lainnya atau aliran yang melintasi suatu 
permukaan benda seperti plat. Batasan kontrol volume yang 
biasanya digunakan adalah hingga fluida yang melewati suatu 
benda solid (padat). 
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Gambar 2.13 Profil Kecepatan Aliran Memasuki Pipa [3] 

Aliran yang masuk pada pipa adalah aliran uniform 
dengan kecepatan    . Karena aliran merupakan aliran viscous, 
maka pada dindingnya terjadi lapisan batas ( boundary layer ) 
dimana di dalam boundary layer tersebut, pengaruh viskositas 
relatif besar sehingga profil kecepatannya tidak uniform lagi. 

Perubahan profil kecepatan dalam aliran ini memiliki 
batas tertentu. Apabila boundary layer tersebut bertemu pada satu 
titik, maka profil kecepatannya akan tetap. Aliran yang telah 
berkembang penuh ini dinamakan aliran fully developed. Jarak 
dari saat mulamula aliran masuk sampai menjadi fully developed 
disebut dengan Extrance Length. Kecepatan aliran rata-rata yang 
terjadi adalah : 

V ini tentunya harus bernilai sama dengan Uo. Jadi nilai 
                . Panjang extrance length/L untuk aliran 
laminar merupakan fungsi bilangan reynold : 

 

 
 
     

 
 

Dimana : 
  =  

 
 adalah kecepatan rata-rata. Karena laju aliran (flow rate) 

 
Q =   = A    , dimana   =    
 

Untuk aliran laminar dalam pipa Re < 2300, maka 
extrance length/L didapat: 
 

L   0,06 ReD ≤ (0,06)(2300)D = 138 D 
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2.3.4  Aliran Compresibel dan Incompressible 
Aliran compressible adalah aliran yang melewati suatu 

benda padat dimana fluida tersebut mengalami kenaikan atau 
penurunan temperatur, sehingga mempengaruhi massa jenisnya 
(density =  ) dan hal itu cukup berarti dan tidak dapat diabaikan 
     . Contohnya adalah fluida gas. 

Aliran Incompressible adalah aliran yang melewati suatu 
benda padat dan apabila terjadi perubahan temperatur yang dapat 
berpengaruh pada massa jenisnya (density =  ), hal ini dapat 
diabaikan karena perubahan density tidak secara signifikan 
     . Contohnya adalah fluida cair. 

Untuk dapat membedakan jenis aliran compressible atau 
incompressible tersebut, dapat dilakukan perhitungan dengan 
menggunakan persamaan bilangan Mach (M) : 

 

  
 

 
 

 

Dimana: 
M = Bilangan Mach 
  = Kecepatan rata-rata aliran 
c = Kecepatan rambat bunyi local 
 

Sehingga untuk mach number < 0,3 adalah aliran 
incompressible. Sedangkan untuk mach number > 0,3 adalah 
aliran compressible. 

 
2.4 Persamaan Kontinuitas 

Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan yang 
massanya tidak berubah, sehingga prinsip kekekalan massa dapat 
ditulis secara sederhana, sebagai berikut : 
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Dimana laju perubahan massa terhadap waktu adalah 0. 
Umumnya massa system (Msys) dapat dinyatakan sebagai berikut 
dengan pengintegralan meliputi seluruh volume sistem : 

 

     ∫        ∫          

 
Hubungan persamaan antara sistem dan control volume 

dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut : 
 

  

  
        

 

  
∫    
  

 ∫  
  

      

 
Dimana, 
 
         ∫    

         
 ∫    

         
 

 
Untuk sebuah persamaan control volume dari konservasi, maka 
dapat ditulis dengan N=M dan  = 1. Sehingga bila disubtitusikan 
akan menjadi persamaan : 
 
    

  
        

 

  
∫    
  

 ∫     
  

  
 
Sehingga persamaan kontinyuitas atau konversi massa, dapat 
ditulis sebagai berikut : 
 
  0=  

  
∫    
  

+∫     
  

  
 
Dengan asumsi : 
Aliran fluida adalah inkompresibel 
Aliran fluida kerjanya adalah steady stead 
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Sehingga persamaan di atas menjadi : 
 
  0=∫     

  
  

 
Dengan mengintegralkan persamaan di atas, maka di dapat 
persamaan kontinuitas sebagai berikut : 
 
 0=-[        [                  (2.2) 
 
 

 
 

Gambar 2.14 Kontinuitas 
 
Dimana : 
  = density (kg/m3) 
V = Kecepatan Aliran Fluida (m/s) 
A = Luas Penampang (m2) 
 
2.5  Hukum Pertama Termodinamika 

Hukum pertama termodinamika menyatakan tentang 
kekekalan energi (conservation of energy). Persamaannya sebagai 
berikut : 

(    -Ẇ)=[  
  
          (2.3) 

 
 Dimana energi total: 
 
        =∫    

         
 ∫  

         
    

 
  e = u+  

 

 
 +gz 
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Dengan    bernilai positif bila panas yang diberikan ke sistem dan 
sekelilingnya, sedangkan Ẇ bernilai positif bila kerja diberikan 
dari sistem ke sekelilignya. 
 

Hubungan antara sistem dan kontrol volume adalah : 
 
 [

  

  
       =  

  
∫     
  

+∫      
  

 (2.4) 
 
Dimana:  

        ∫    
         

 ∫     
         

 

 
Untuk menurunkan perumusan volume dari hukum pertama 
termodinamika N = E dan n = e sehingga diperoleh persamaan : 
 
 [

  

  
        

 

  
∫     
  

 ∫     
  

 
 
Pada saat    sistem berhimpit dengan kontrol volume sehingga, 
 
      Ẇ         Ẇ    
 
Dari persamaan 2.3 dan 2.4 didapat: 
 
 (    -Ẇ)=  

  
∫     
  

+∫      
  

  (2.5) 
 

Besarnya kerja pada volume atur dibagi menjadi empat 
kelompok, yaitu: 
 
 Ẇ=Ẇ  Ẇ       Ẇ      Ẇ      
 GSC 
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 Maka hukum pertama termodinamika menjadi: 
 
   Ẇ  Ẇ       Ẇ      Ẇ       

 

  
∫     
  

 

 ∫      
  

  (2.6) 
 

2.6  Tinggi- Tekan (Head) 
Head / tinggi tekan adalah ketinggian kolom fluida yang 

harus dicapai fluida untuk memperoleh jumlah energi yang sama 
dengan yang dikandung oleh satu satuan bobot fluida yang sama. 
Head ini ada dalam tiga bentuk, yaitu : 

1. Head Potensial 
Didasarkan pada ketinggian fluida di atas bidang datar. 

Jadi suatu kolom fluida setinggi 1 meter mengandung jumlah 
energi yang disebabkan oleh posisinya dan dikatakan fluida 
tersebut memiliki head sebesar 2 meter kolom air (z). 

2. Head Kecepatan / Kinetik. 
Suatu ukuran energi kinetik yang dikandung satu satuan 

bobot fluida yang disebabkan oleh kecepatan dan dinyatakan 
dengan persamaan   

 

  
  . 

3.  Head Tekanan 
Energi yang dikandung fluida akibat tekanannya yang dinyatakan 
dengan persamaan   

 
 . 

Energi mekanik total adalah energi fluida yang memiliki 
kemampuan untuk melakukan kerja. Ketinggian (z) yang dimiliki 
aliran diukur dari datum yang sudah ditentukan. Berikut ini 
adalah gambar yang memperjelas untuk tinggi tekan (head) yang 
dimiliki aliran : 
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Gambar 2.15 Metode Mengukur Head 
 
2.7  Persamaan Bernoulli 

Persamaan ini didapat dari penurunan persamaan Hukum 
Termodinamika 1 (Persamaan 2.6) 

Untuk mengkaji energi yang hilang atau kerugian tinggi 
tekan yang terjadi pada aliran yang melalui pipa, digunakan 
persamaan energi, yaitu: 

  Ẇ  Ẇ       Ẇ      Ẇ      
  

 

  
∫     
  

 

 ∫      
  

          (2.7) 

Dimana: 

e = u+  
 

 
 + gz 

  

Dengan asumsi: 

1. Ẇ    Ẇ        
2. Ẇ      
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3.  Steady Flow 
4. Incompressible 
5.  Energi dalam dan tekanan pada tiap penampang uniform. 

 
Dengan asumsi diatas, maka persamaan 2.7 Menjadi : 
 

   ∫       
  

   

           

 

(        
  
 

 
    )                    

  
 

 
+                   

 
Dengan persamaan kontinuitas (2.2), 

      
 

                
 
Dan, 

  =  
  

=  
  

  

  
 
  

  
  

 
Sehingga persamaan energi menjadi, 
 

[(     
  
 

 
            

  
 

 
            

   
  

  
     

 
Atau, 

     
  
 

 
          

  
 

 
            

  

  
  

Dimana nilai (      
  

  
   perbedaaan energi 

mekanik yang terjadi selama fluida mengalir dari titik 1 ke 2, atau 
dapat disebut sebagai kerugian head total (total head loss = Hlt).  
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Untuk aliran tanpa gesekan maka didapatkan nilai Hlt = 0 
Sehingga persaman menjadi, 
 

  

 
 
  
 

 
     

  

 
 
  
 

 
               (2.8) 

Dimana : 
  = tekanan pada kondisi awal ( suction ) 
  = tekanan pada kondisi akhir ( discharge ) 
  
 = kecepatan pada kondisi awal ( suction ) 
  
 = kecepatan pada kondisi akhir ( discharge ) 

 
Karena energi tidak dapat muncul atau hilang begitu saja, 

H adalah konstan (dengan mengabaikan rugi-rugi). Persamaan ini 
disebut dengan persamaan Bernoulli. 
 
2.8  Head Instalasi Pompa 

Merupakan besarnya head yang harus diatasi oleh pompa 
dari seluruh komponen yang ada diantaranya adalah karena 
perbedaan tekanan, perbedaan kecepatan, perbedaan kerugian dan 
kerugian-kerugian. Persamaan head instalasi sebagai berikut : 

 
 

Gambar 2.16 Instalasi Suction Head 
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Kondisi 1=        
Kondisi 2=        
                
 

            
       

 
 
 
    

 
   

  
                  (2.9) 

 
2.8.1  Head Statis 

Adalah perbedaan tinggi permukaan cairan pada bagian 
hisap dengan bagian tekan. Head statis tidak dipengaruhi oleh 
debit, hanya beda tekanan dan ketinggian 
 

     
       

 
            (2.10) 

 
Dimana : 
    = head Statis total (m) 
     = tekanan pada sisi discharge (Pa) 
     = tekanan pada sisi suction (Pa) 

      = berat jenis fluida (   
    

  
    = jarak / ketinggian sisi discharge (m) 
    jarak / ketinggian sisi suction (m) 
 

Head statis terdiri dari : 
 

2.8.1.1 Head Tekanan (Pressure Head) 
Merupakan energi yang terdapat di dalam fluida akibat 

perbedaan tekanan antara discharge reservoar dan suction 
reservoar. 

   
     

 
     (2.11) 

 
     head statis total (m) 
 
Dimana : 
   = tekanan pada sisi discharge (m) 
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   = tekanan pada sisi suction (m) 

   = berat jenis fluida (   
    

  
 
2.8.1.2  Head Ketinggian (Elevation head) 

Merupakan perbedaan ketinggian dari permukaan fluida 
pada sisi discharge reservoar dan suction reservoar dengan acuan 
garis sumbu tengah pompa. 

. 
(           (2.12) 

 
Dimana : 
   = jarak / ketinggian sisi discharge (m) 
    = jarak / ketinggian sisi suction (m) 
 

Terdapat dua macam instalasi head ketinggian , yaitu: 
 Suction Lift 

Adalah jarak vertikal dalam satuan feet atau meter dari 
permukaan fluida yang harus dipompakan terhadap garis sumbu 
tengah pompa. Suction Lift terjadi saat sumber suplai (suction 
tank) berada di bawah garis tengah sumbu pompa. Gambar 2.17 
Merupakan contoh instalasi suction Lift. Nilai (     ) bernilai 
+, karena permukaan zat cair pada sisi hisap lebih rendah dari 
sumbu tengah pompa. 
 

 
 

Gambar 2.17 Instalasi suction lift 
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 Suction head 

Adalah jarak vertikal dalam satuan feet atau meter dari 
garis sumbu tengah pompa hingga ketinggian fluida yang 
dipompakan. Suction head terjadi saat sumber suplai (suction 
tank) berada di atas garis tengah sumbu pompa. Gambar 2.18 
Merupakan contoh instalasi suction head. Nilai (      ) bernilai 
(-) , karena permukaan zat cair pada sisi hisap lebih tinggi dari 
sumbu tengah pompa. 

 

 
 

Gambar 2.18 Instalasi suction head [4] 
 
2.8.2  Head Dinamis 

Head dynamis adalah head yang terdiri dari velocity head 
dan head loss. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada penjelasan 
di bawah ini : 

      
 
  
  

  

  
          (2.13) 

 
 
 
Dimana : 
Σ      = kerugian tinggi tekan (m) 

          = kecepatan aliran discharge ( 
 

) 



32 
 

           = kecepatan aliran suction ( 
 

) 

g         = gravitasi bumi = 9,81 (
 

  
) 

2.8.2.1 Velocity Head 
Adalah head yang disebabkan karena adanya perbedaan 

kecepatan yang keluar dari suction reservoir dan masuk ke dalam 
discharge reservoir. Velocity head ini dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan : 

 
   [

     

  
      (2.14) 

 
Dimana : 
   = Kecepatan Cairan Masuk Discharge Reservoir 
    = Kecepatan Cairan Keluar Suction Reservoir 
g  = Percepatan Gravitasi 
 
2.8.2.2 Kerugian Tinggi – Tekanan (Head Loss) 

Head Loss (kerugian tinggi tekan) merupakan suatu 
kerugian yang dialami aliran fluida selama bersirkulasi dimana 
kerugian itu tergantung pada geometri penampang saluran dan 
parameterparameter fluida serta aliran itu sendiri. Kerugian tinggi 
tekan (head loss) dapat dibedakan atas, kerugian dalam pipa 
(major losses) dan kerugian pada perubahan geometri (minor 
losses). 

 
A.  Head Loss Mayor 

Kerugian aliran fluida yang disebabkan oleh gesekan 
yang terjadi antara fluida dengan dinding pipa atau perubahan 
kecepatan yang dialami oleh aliran fluida ( kerugian kecil ). 

Kerugian head akibat gesekan dapat dihitung dengan 
menggunakan salah satu dari rumus berikut : 

Persamaan Darcy – Weisbach 
     

 

 

  

  
    (2.15) 

Dimana : 
   = kerugian head karena gesekan (m) 
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f    = faktor gesekan 
D  = diameter pipa (m) 

V  = kecepatan aliran dalam pipa ( 
 

) 

g   = gravitasi bumi = 9,81 (
 

  
) 

 
Untuk aliran laminar, faktor gesekan dapat diyatakan 

dengan rumus : 
 
  

  

  
     (2.16) 

 
Untuk aliran turbulen, faktor gesekan dibedakan menjadi: 
 

a.  Untuk pipa halus, hubungan antara bilangan reynold 
dengan faktor gesekan : 

 
Blasius :       

      
   (2.17) 
 

untuk 3000 ≤ Re ≤ 100000 
 

b.  Untuk pipa kasar dan halus , hubungan antara bilangan 
reynold dengan faktor gesekan : 

Colebbrook-White: 
 
 

√ 
         

 
 ⁄

   
 
    

  √ 
    (2.18) 

 
Untuk menggunakan persamaan ini digunakan dilakukan 

dengan menggunakan itrasi yang membuat harga f dapat lebih 
akurat. Adapun cara lain untuk mempermudah mencari harga 
friction factor (f), dapat menggunakan moody diagram dengan 
fungsi reynold number (Re) dan e/d terhadap friction factor (f). 

Persamaan Colebbrook-White berlaku untuk seluruh 
kisaran aliran non laminar dalam diagram moody. 
 
B.  Head Loss Minor 
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Selain kerugian head loss mayor , juga terdapat kerugian 
yang disebabkan karena kelengkungan pipa seperti belokan, siku , 
sambungan, katup dan sebagainya yang disebut dengan kerugian 
kecil ( Head Loss Minor ). Besarnya kerugian minor, yaitu : 

 
Ʃ     

  

  
     (2.19) 

Dimana : 
V = kecepatan aliran fluida dalam pipa ( 

 
) 

g  = gravitasi bumi = 9,81 (
 

  
) 

K = koefisien kerugian (minor losses) pipa 
 

Dimana harga k dapat dicari dengan menggunakan 
persamaan: 

    
  

 
     (2.20) 

 
2.9     Daya 

 
2.9.1  Daya Pompa / Daya Air (WHP) 

Daya air adalah energi yang diterima oleh air dari pompa 
per satuan waktu dengan menghasilkan perubahan energi tekanan 
dan nantinya akan dapat dihitung menggunakan persamaan : 

 
WHP =          

 
WHP =            

 
Dimana : 
WHP = Daya Pompa (watt) 
          = Berat spesifik cairan (  

  
) 

Q       = Kapasitas Aktual Pompa ( 
 

 
) 

H       = head pompa (m) 
          = Massa jenis cairan (  

  
) 

g        = Percepatan gravitasi ( 
  

) 
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2.9.2  Daya Poros 

Daya yang diperlukan untuk menggerakkan sebuah 
pompa adalah sama dengan daya air ditambah kerugian daya di 
dalam pompa. Hal ini dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan : 

 
P =   

  
 

 
Dimana : 
       = Daya poros pompa (kW) 
            = Daya pompa / Daya air (kW) 
          = Efisiensi Pompa 
 
2.10  Penggerak Mula 
 
2.10.1  Daya Motor 

Daya motor adalah daya yang dihasilkan oleh penggerak 
mula (motor) yang digerakkan dengan daya listrik. Dimana daya 
listrik sebesar P = V I, maka daya yang dihasilkan oleh motor 
harus lebih kecil dari daya listriknya dengan adanya faktor cos φ. 
Besarnya daya motor dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan : 

 
           

Dimana : 
P = Daya Motor (Watt) 
V = Tegangan Listrik (Volt) 
I = Kuat Arus (Ampere) 
 
2.10.2  Daya Nominal Penggerak Mula 

Daya nominal dari penggerak mula yang dipakai untuk 
menggerakkan pompa dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan : 



36 
 

   
           

  
 

Dimana : 
Pm = Daya Nominal Penggerak Mula (kW) 
     = Faktor Cadangan 
      = Efisiensi Transmisi 
 

Faktor cadangan dan untuk efisiensi transmisi dapat 
dicari dengan melihat pada table di bawah ini : 

 
Tabel 2.1 Perbandingan Cadangan Penggerak Mula 

Jenis Penggerak Mula   
Motor Induksi 0,1 - 0,2 
Motor Bakar Kecil 0,15 - 0.25 
Motor Bakar Besar 0,1 – 0,2 
 
 
Tabel 2.2 Efisiensi Transmisi 

Jenis Transmisi    
Sabuk Rata 0,9 – 0,93 
Sabuk-V 0,95 
Roda Gigi Lurus Satu Tingkat 0,92-0,95 
Roda Gigi Miring Satu Tingkat 0,95-0,98 
Roda Gigi Kerucut Satu 
Tingkat 0,92-0,96 

Roda Gigi Planiter Satu 
Tingkat 

0,95-0,98 

Kopling 0,95-0,97 
 

Apabila titik kerja sebuah pompa bervariasi dalam suatu 
daerah tertentu, maka daya poros biasanya juga bervariasi. Jadi 
daya nominal harus ditentukan untuk daya poros maksimum P 
dalam daerah kerja normal dengan menggunakan persamaan di 
atas. 
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Untuk pompa-pompa standar, daya nominal dapat dipilih 
dengan menggunakan diagram pemilihan yang disediakan dari 
perusahaan pembuatnya. 

 
 

 
2.11  Pertimbangan Pemilihan Pompa 

Untuk pompa besar dan pompa khusus yang digunakan 
dalam suatu instalasi tertentu, perlu dilakukan pemilihan 
sedemikian rupa hingga memenuhi kapasitas dan head yang 
sesuai dengan rancangan. 
 
2.11.1  Penentuan Jenis Pompa 

Dalam beberapa hal, untuk kapasitas dan head total 
pompa yang diperlukan, terdapat lebih dari satu jenis pompa yang 
dapat dipilih. Untuk itu dapat dilihat diagram yang ada di bawah 
ini : 

 
2.11.2  Penentuan Putaran Pompa 

Putaran pompa dapat diketahui dengan mengetahui 
penggerak pompa tersebut. Apabila penggeraknya memakai 
motor listrik maka putaran harus dipilih dari putaran standar yang 
ada. Putaran-putaran sinkron untuk sumber tenaga dengan 
frekuensi 50 Hz ditujukkan pada table berikut : (Sularso, HT. 
Pompa dan Kompresor) 

 
Tabel 2.3 Putaran Sinkron Motor Listrik 

Jumlah Kutub Putaran Sinkron (rpm) 
2 3000 
4 1500 
6 1000 
8 750 
10 600 
12 500 

 
Jika memakai motor induksi putaran harus di ambil 1% 

sampai 2% lebih kecil dari harga-harga dalam table 2.2 karena 
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adanya faktor slip. Dikarenakan pompa pada umumnya 
direncanakan atas dasar putaran motor listrik,maka cara yang 
sama juga diperlukan, meskipun motor listrik tidak dipakai 
sebagai penggerak. 

 
2.11.3 Penentuan Putaran Spesifik dan Impeller 

Dengan putaran pompa yang sudah diketahui dari 
penggerak motornya, sehingga dapat ditentukan putaran 
spesifiknya dengan menggunakan persamaan : 

 

      
√ 

√  
  

 
Dengan mengetahui putaran spesifik ini, dapat diketahui 

jenis pompa dan bentuk impeller seperti pada table di bawah ini : 
 

 
 

Gambar 2.19 Putaran Spesifik Dan Bentuk Impeller [2] 
 

Dengan sudah mengetahui kecepatan impeller tersebut. 
Untuk melakukan pemilihan pompa dengan head dan kapasitas 
yang sesuai, maka dapat dipilih dengan menggunakan pompa 
multiimpeller in series (multistage) ataupun dengan pompa 
multiimpeller in parallel. 
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BAB III 
METODOLOGI 

 

Pada bab ini dijelaskan mengenai data-data yang 
diperoleh serta persiapan-persiapan yang harus dilakukan dalam 
menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Data tugas akhir ini 
diperoleh dari pihak lapangan PLTA UP Brantas.  
 Prosedur dalam menyusun tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut : 

3.1.  Persiapan Awal 
a. Penentuan tema awal Tugas Akhir mengenai 

“Pemilihan Pompa Lubrikasi Bearing dan Perawatan 
di Unit 3 PLTA UP Brantas” 

b. Pengajuan tema dan permohonan persetujuan kepada 
Dosen Pembimbing Tugas Akhir. 

c. Memenuhi prosedur pengambilan data yang telah 
ditetapkan oleh PLTA UP Brantas 

 Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang mendukung proses 
persiapan adalah : 

a. Asistensi ke Dosen Pembimbing 
Kegiatan diskusi guna memperoleh hasil yang lebih 
baik dalam mengerjakan laporan tugas akhir. 

b. Asistensi ke Mentor PLTA UP Brantas 
Kegiatan diskusi guna memperoleh hasil yang lebih 
baik dalam mengerjakan laporan tugas akhir 
 

3.2.  Pengambilan Data 
 Pengambilan data dilakukan berdasarkan pada data-data 
yang diperlukan dalam perhitungan instalasi. Kegiatan 
pengambilan data tersebut meliputi: 

a. Metode literatur 
Dalam studi literatur ini dipelajari berbagai buku yang 

menjadi referensi dalam perencanaan instalasi pompa, baik yang 
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ada dslam PLTA UP Sutami maupun literatur dari mata kuliah 
yang berhubungan dengan tugas akhir ini. 

b. Metode Pengamatan 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi riil 

instalasi serta jenis peralatan yang dipergunakan. Dengan 
didampingi pembimbing lapangan, diharapkan ada komunikasi 
dua arah yang dapat memberikan gambaran secara jelas data-data 
yang diperlukan untuk melakukan analisa perhitungan. 

 
3.2.1.  Data Hasil Survey 

Berikut ini merupakan data yang diperoleh dari survey 
lapangan atau data sebelum perhitungan ulang. Adapun data-data 
yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
3.2.1.1. Data Fluida 

 Jenis Fluida : Oli Turalik 52 
 Temperatur masuk pompa :      
 Gravitasi (g) :      

  
 

3.2.1.2. Data Reservoar 
 Tipe : STL-1600 
 Kapasitas : 1520 liter 
 Manufactured : 1975-2 
 Nomor Seri : 3600664 
 Pabrik :  Toshiba 
 Ketinggian Head Suction : 4,8 m 
 Ketinggian Head Discharge : 0,7 m 

3.2.1.3. Data Pompa 
 Kapasitas : 60      

 
 

 Output : 1,5 Kw 
 Serial no. : 32561 
 Tekanan : 0,49 MPa 
 Putaran : 1430 rpm 
 Manufactured : 2007-7 
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 Pabrik : KAMINAGA KOGYO 
Co.Ltd JAPAN 

3.2.1.4 Data Pipa 
 Pipa Suction  

Nominal Pipe Size (NPS) : 40mm 
Jenis Material : Cast Iron 

 Pipa Discharge  
Nominal Pipe Size (NPS) : 25mm 
Jenis Material : Cast Iron 

 Gambar P&ID : tertera pada lampiran 

3.2.1.5. Data Fitting & Accessory 
Fitting-fitting yang digunakan pada instalasi lubrication 

gear pump adalah sebagai berikut: 
 Elbow long rad 90 
 Through Tee 
 Gate Valve 
 Check Valve 
 Cooler 
 Branch Tee 
 Flow Control Valve 

Untuk lebih jelasnya, tiap fitting tertera pada lampiran 
P&ID. 
 

3.3. Perhitungan  
 Dalam menyelesaikan pengerjaan laporan tugas akhir ini, 
dilakukan perhitungan-perhitungan diantaranya perhitungan 
kecepatan (v), head loss instalasi, dan perhitungan daya teoritis 
pompa dengan menggunakan data yang diperoleh dari PJB UP 
Brantas dan pada akhirnya memilih pompa yang digunakan. 
Perhitungan pada tugas akhir ini dilakukan hanya dengan 
perhitungan manual. 
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3.4. Pemilihan Pompa 
 Pemilihan pompa dilakukan dengan dasar nilai kapasitas 
(Q) dan head efektif instalasi (Heff). Pemilihan pompa dilakukan 
dengan mencocokkan nilai kapasitas dan head efektif instalasi 
dengan spesifikasi pompa pada katalog pompa. 
 
3.5. Diagram Alir 
 Adapun langkah langkah dalam penulisan tugas akhir ini 
pada diagram alir berikut : 
 
3.5.1 Diagram Alir Urutan Pengerjaan Tugas Akhir      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mulai 

A 

Studi Literatur 

Pengambilan Data Meliputi : 
 Instalasi Perpipaan 
 Propertis Pipa 
 Propertis Komponen 

Sepanjang Instalasi 
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A 

Analisa kecepatan dan kapasitas 
sesuai dengan kondisi lapangan 

Perhitungan unjuk 
kerja pompa gear 

Pemilihan pompa 
sesuai dengan 

ns = 𝑛
 𝑄

𝐻𝑒𝑓𝑓
3
4 

 

 

Perhitungan daya yang dibutuhkan 
pada pompa gear 

Kesimpulan dan saran 

Selesai 

NO 

YES 



44 
 

3.5.2 Diagram Alir Perhitungan Unjuk Kerja Pompa Gear 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data yang diperoleh 

 Kapasitas Pompa Gear 
 Daya Output 
 Tekanan pada Discharge 
 Kecepatan Putaran 

 

𝑉 =
 𝑄

𝜋𝐷2
 

Perhitungan Kecepatan Fluida masing-masing 
Section 

𝐻𝑒𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑖 =
𝑃𝑑 − 𝑃𝑎

𝛾
+ 2

𝑉𝑑
2 − 𝑉𝑎

2

2𝑔
+ 𝑍𝑑 − 𝑍𝑎 + Ʃ𝐻𝐿𝑇𝑎−𝑑  

Perhitungan Head Loss Instalasi  

 

Mulai 

A 
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Perhitungan Daya Teoritis Pompa dengan 
Faktor Koreksi 

                         𝑊𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎 =  γ × Q × Heff 

  

𝑃𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 =
𝑊𝐻𝑃

𝜂𝑝
 

Perhitungan Daya Poros 

Perhitungan Daya Motor 

                             

A 

Pemilihan Pompa Berdasarkan 
Perhitungan Head dan Kapsitas 

                             

B 
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Perhitungan Putaran Spesifik Pompa  

ns = 𝑛
 𝑄

𝐻𝑒𝑓𝑓
3
4 

 

 

B 

Selesai 
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BAB IV 
PERHITUNGAN 

 
4.1 Perhitungan Kapasitas Nominal Pompa 

Kapasitas pompa  atau jumlah fluida  yang dipompakan dari 
suction reservoar menuju Turbine Bearing dapat diketahui 
dengan mengetahui terlebih dahulu kondisi tank. Dari data di 
PLTA Sutami (Lampiran 2) didapatkan : 

 Kapasitas (Q)   
 

     

   
 
    

       
 
     

    
      

  

 
 

 
 Temperatur fluida masuk Pompa (   =      

Dari Lampiran 1 Tabel Pertamina (Turalik 52), dengan 
  =      maka         

  
,  

 
      

 
                 

 
Asumsi : 
1. Incompressible Flow 
2.        

 
4.2 Perhitungan Kecepatan fluida pada masing-masing 

Section 
Kapasitas akan dihitung pada setiap section sebagai berikut : 

 
4.2.1 Perhitungan Kecepatan fluida yang mengalir dari 

Reservoir (a) hingga section (b)  
Diketahui diameter pipa section (a) hingga section (c) 
adalah 0,04 m. (Lampiran 3) 
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4.2.2 Perhitungan Kecepatan dari  section (c) hingga section 

(d) 
Diketahui diameter pipa section (c) hingga section (d) 

adalah 0,025 m (Lampiran 3) dan karena terdapat Through Tee, 

maka kecepatan    
  

 
 
     

  

 

 
       

  

 
 

 
        

 

   
  

   
 

 

    
          

  

 

             
 

 
          

 

 
 

 
4.3 Perhitungan Head loss Instalasi Pompa 

Head loss pada instalasi pompa terdiri dari dua komponen 
yatu head dinamis dan head statis 
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4.3.1 Perhitungan Head Dinamis 
Head dynamis dapat dihitung dengan persamaan sebagai 

berikut : 
 

∑     ∑        ∑        
  
    

 

  
 

 
1. Perhitungan Head Dynamis Pipa dari Section (a) 

hingga (b) 
Dengan Temperatur keluar reservoir tank =       , dari  

Lampiran 1 Tabel Pertamina (Turalik 52), didapat   
         

  

 
 

 

    
           

 
   
        

 

 
          

         
  

 

             

 
Karena nilai Re adalah   2300, maka aliran adalah 

Laminar, sehingga : 
 

 Untuk mencari Friction Factor 
 

  
  

  
 

 

  
  

        
 

 
         

 
Maka harga untuk Mayor Losses adalah :  
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(      

 

 
)
 

       
 

  

 

 
          

 
a. Untuk mencari harga dari Minor Losses : 

Dari program pipe flow expert , untuk Nominal Pipe Size = 
40 mm 

 Untuk Elbow Long Radius 90º, dengan K=0,34 
(Lampiran 4) sebanyak 6 buah, maka : 

         
  
 

  

  
   

    
 

  
 

 

                          
(       

 

 
)
 

       
 

  

 

 
          

 
 Untuk Through Tee, dengan K=0,42 (Lampiran 5) 

sebanyak 1 buah, maka: 

          
  
 

  

  
   

    
 

  
 

 

                      
(      

 

 
)
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 Untuk Gate Valve, dengan K=0,15 (Lampiran 4) 
sebanyak 2 buah, maka: 
 

      
  
 

  

  
   

    
 

  
 

 

                    
(      

 

 
)
 

       
 

  

 

 
                   

 
Sehingga  , 
∑                ∑         ∑        

 
=                              

         
 

                                       
 

2. Perhitungan Head Dynamis Pipa dari Section  (b’) 
hingga (c) 
Dengan Temperatur keluar reservoir tank =       , dari 

Lampiran 1 Tabel Pertamina (Turalik 52), didapat   
         

  

 
 

 

    
           

 
   
        

 

 
          

         
  

 

             

 
Karena nilai Re adalah   2300, maka aliran adalah 

Laminar, sehingga : 
 Perhitungan Friction Factor 
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Maka harga untuk Mayor Losses adalah :  
 

          
     
     

 
     

 

  
 

 

        
        

      
 
(       

 

 
)
 

       
 

  

 

 
          

 
a. Untuk mencari harga dari Minor Losses : 

Dari program pipe flow expert, untuk Nominal Pipe Size = 
40 mm 

 Untuk Elbow Long Radius  90°, dengan K=0,34 
(Lampiran 4) sebanyak 4 buah, maka: 

      
  
 

  

  
   

     
 

  
 

 

                                  
(      

 

 
)
 

       
 

  

 

 
               

 
 



 
 

53 
 

 Untuk Gate Valve, dengan K=0,15 (Lampiran 4) 
sebanyak 2 buah, maka: 
 

      
  
 

  

  
   

     
 

  
 

 

                                 
(      

 

 
)
 

       
 

  

 

 
                 

 
 Untuk Through Tee dengan  K=0,42 (Lampiran 5) 

sebanyak 1 buah, maka: 

      
  
 

  

  
   

     
 

  
 

 

                                  
(      

 

 
)
 

       
 

  

 

 
               

 
Sehingga,  
∑             ∑         ∑        
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3. Perhitungan Head Dynamis Pipa dari Section  (c) 
hingga (d) 
Dengan Temperatur keluar reservoir tank =       , dari 

Lampiran 1 Tabel Pertamina (Turalik 52), didapat   
         

  

 
 

 

    
         

 
   
        

 

 
           

         
  

 

             

 
Karena nilai Re adalah   2300, maka aliran adalah 

Laminar, sehingga : 
 

 Perhitungan Friction Factor 

  
  

  
 

 

  
  

        
 

 
         
 

Maka harga untuk Mayor Losses adalah :  
 

         
    
    

 
    

 

  
 

 

        
        

       
 
(       

 

 
)
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b. Untuk mencari harga dari Minor Losses : 
Dari program pipe flow expert, untuk Nominal Pipe Size = 

25 mm 
 Untuk Elbow Long Radius  90°, dengan K=1,38 

(Lampiran 6) sebanyak 4 buah, maka: 

      
  
 

  

  
   

    
 

  
 

 

                                    
(      

 

 
)
 

       
 

  

 

 
                

 
 Untuk Branch Tee, dengan K=1,38 (Lampiran 7) 

sebanyak 1 buah, maka: 

      
  
 

  

  
   

    
 

  
 

 

                                   
(      

 

 
)
 

       
 

  

 

 
                

 
 Untuk Gate Valve dengan  K=0,18 (Lampiran 6) 

sebanyak 1 buah, maka: 
 

      
  
 

  

  
   

    
 

  
 

 

                                   
(      

 

 
)
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 Untuk Flow Control Valve dengan  K=0,18 (Lampiran 6) 

sebanyak 1 buah, maka: 

      
  
 

  

  
   

    
 

  
 

 

                                   
(      

 

 
)
 

       
 

  

 

 
              

 
Sehingga,  
∑            ∑         ∑        
 
                                                  

               
 

               
 
4.3.2 Mencari Head Instalasi Pompa 
  Dari Lampiran 1 Tabel Pertamina (Turalik 52), dengan 
  =       maka         

  
, 

Diketahui : 
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∑                                            

 
Sehingga: 

               
     
 

  
  
    

 

  
                 

 

 
         

  

  
            

  

  

       
  

    

 
       

 

 

    
 

  

 

 
                    

 
                                       
 
                  
 
4.4 Perhitungan Daya Teoritis Pompa dengan Faktor 

Koreksi 
Dengan asumsi ρ water =       

  
, sehingga daya pompa 

dapat dihitung sebagai berikut: 
 

       =  γ     eff 
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Dimana:  
  

       =Daya Fluida (kW) 
ρ = Massa jenis Fluida (  

  
) 

  = Berat Jenis Fluida (   
    

) 

Q = Kapasitas ( 
 

 
) 

 Heff =Head efektif instalasi (m) 
 

Dengan data yang telah didapat melalui perhitungan di 
atas, maka daya pompa dihitung berdasarkan faktor koreksi, 
dengan rumus: 
        

 
        

 
        

 
Q, H, dan η menyatakan kapasitas, head total pompa dan 

efisiensi pompa. Index w dan 0 menyatakan “air bersih” dan “zat 
cair kental”. Dengan data yang telah diperoleh melalui rumus 
tersebut, maka dapat dilakukan proses plottting dengan gambar 
grafik dibawah ini. 
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Gambar 4.1. Diagram Koreksi Pompa Minyak Berkapasitas Kecil 
 
Maka didapatkan : 
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Maka, 
       =             
 

                 
  

    
             

  

 
           

 
                   

 
                   

 
4.5 Perhitungan Daya Poros  

Daya poros adalah daya yang digunakan untuk 
menggerakkan pompa ditambah kerugian di dalam pompa, yang 
besarnya dapat dihitung sebagai berikut. 

 

       
   

  
 

 
Diasumsikan nilai ηp=0,7 Sehingga perhitungan Pshaft dapat 
dilakukan seberikut: 
 

Pshaft =           
   

 
 
Pshaft = 1,2 kW 

 
4.6 Perhitungan Daya Motor 

Besarnya daya motor yang dipakai untuk menggerakkan 
pompa ditetapkan dari persamaan berikut: 
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 

t
m

PP





1
 

 
Dimana : 
Pm = Daya Motor Penggerak Mula (kW) 
α   = Faktor Cadangan (kW)  
ηt    = Efisiensi Transmisi 
 
Tabel 4.12 Tabel Faktor Cadangan 
Jenis Penggerak Mula   
Motor Induksi 0.1 – 0.2 
Motor Bakar Kecil 0.15 – 0.25 
Motor Bakar Besar 0.1 – 0.2 

 
Dari tabel di atas dipilih jenis motor penggerak mula motor 

induksi dengan nilai   = 0.15 
Sedangkan untuk efisiensi transmisi, karena antara pompa  

dengan motor dikopel oleh kopling, sehingga nilai efisiensi 
transmisi (ηt) = 0,98. 
Sehingga daya motor (Pm) diperoleh, 
 

Pm =                     
    

 
 
Pm =          
 

4.7 Pemilihan Pompa  
Pada Tugas Akhir ini, pemilihan pompa didasarkan putaran 

spesifik (ns). 
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4.7.1. Perhitungan Putaran Spesifik Pompa (ns) 
Penentuan jenis pompa didasarkan pada putaran spesifik 

(ns) pompa. Maka dapat dihitung, 
 

ns =         √ 

    
 
 ⁄

 

 

ns =        
√   

  

 
 

 

     
 

        

            

(            
  

        
)
 
 ⁄

 

 

ns=  97 rpm 
 

 Sehingga dengan memplot nilai ns pada gambar 4.2 
berikut dapat disimpulkan bahwa pompa yang akan dipilih adalah 
pompa dengan tipe gear pump. 
 

 
Gambar 4.2. Hubungan Putaran Spesifik Dengan Jenis Impeller Pompa 

 
 Berdasarkan daya yang di dapat dari perhitungan secara 
manual sebesar 1,4 kW, maka dipilih pompa Gear dengan 
spesifikasi sebagai berikut : 

Jenis Pompa : Pompa Gear  
Tipe  : Nitto Sine Curve Gear Pump 
Serial no.  : 32561 
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Putaran  :          
Total Head  :           
Kapasitas  :     

   
 

Output  : 1,5 kW 
Tekanan  : 0,49 MPa 
Pabrik  : KAMINAGO KOGYO Co.Ltd JAPAN 
 

 
 

Gambar 4.3. Pompa Gear di PLTA PT. PJB UP Brantas 
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Gambar 4.4. Reservoir Tank 
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BAB V 
PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah diperoleh pada bab 
sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Head efektif Instalasi pompa         dan kapasitas sebesar 
     

  

 
 

2. Putaran spesifik yang dihasilkan adalah 97  
3. Daya teoritis pompa adalah 0,84 Kw, sedangkan daya poros 

yang dihasilkan adalah 1,2 kW, daya motor yang sebesar 
1,408 kW 

4. Dipilih Gear Pump tipe Nitto Sine Curve Gear Pump dengan 
putaran 1430 rpm dan daya sebesar 1,5 kW 
 
 

5.2 Saran 
Dalam pengoperasiannya, Gear Pump yang digunakan 

berjumlah 2, dimana 1 pompa beroperasi dan satu pompa dalam 
keadaan stand by. Selain itu, perlu dilakukannya suatu perawatan 
yang rutin sehingga tidak menurunkan performa pompa. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
 



Lampiran 1 (diambil dari fornid.com) 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 (diambil dari data PT. PJB UP Brantas) 

 

 

 



Lampiran 3 (diambil dari data PT. PJB UP Brantas) 

 

 

  

 

 

 

 

 



Lampiran 4 (diambil dari data PT. PJB UP Brantas) 

 

 

  

 



Lampiran 5 (diambil dari program Pipe Flow Expert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 (diambil dari program Pipe Flow Expert) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 (diambil dari program Pipe Flow Expert) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8 (diambil dari program Pipe Flow Expert) 
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