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ABSTRAK 

Sagu (Mertroxylon. ~p) merupakan salah satu kekayaan alam botani lndonesia yang 
tersebar mulai bagian barat sampai timur. Salah satu penggunaan sagu adalah sebagai 
bahan pangan penghasil karbohidrat disamping itu sagu juga bisa dimanfaatkan untuk 
industri tekstil , farmasi , kosmetik, insektisida dan lain lain. Bahan pangan yang 
dihasilkan oleh sagu ( tepung sagu ) mempunyai wama kecoklat - coklatan yang 
kurang menarik dibanding dengan tepung terigu atau tepung beras yang berwama 
putih. Untuk memutihkan tepung sagu selama ini dengan mencampur secara manual 
dengan bahan pemutih. 
Dalam tugas akhir ini dirancang dan dibangun suatu prototipe alat pengontrol tingkat 
keputihan tepung berbasis kontroler fuzzy (FLC) NLX220. Dengan kontrol fuzzy ini 
nilai yang diinginkan akan bisa dicapai dengan tepat. 
Prinsip kerja alat ini adalah mengambil nilai yang diinginkan dan nilai pembacaan 
sensor sebagai masukan, kemudian membandingkan keduanya untuk memutuskan 
apakah dilakukan penambahan pemutih atau tidak. 
Dengan alat ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi waktu proses produksi dan 
akurasi tingkat keputihan yang dihasilkan lebih terjamin. 
Dari basil pengujian, prototipe alat ini mampu mengontrol derajat putih dengan bahan 
dasar 66% sampai pada nilai jenuh 81 ,9%. Proses tiap kali penggambilan data 
diperlukan waktu 5 menit. 
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"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu 
apapun, dan DIA memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati agar kamu bersyukur" 
(QS. An Nahl 78) 
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BABI 

PENDAHlJLUAN 

1.1 LA TAR BELAKANG 

Tepung Sagu yang merupakan hasil asli bumi Indonesia selama ini masih 

kurang diminati oleh konsumen, hal ini dikarenakan kurang menariknya tepung 

sagu dari tepung tepung lain (tepung terigu, tepung beras dan tepung tapioka ). 

Selama ini industri tepung sagu melakukan pemutihan secara manual 

sehingga keseragaman warnanya pun akan sulit dicapai . Dinas Perindustrian 

sebenarnya telah mematok suatu nilai tingkat keputihan dari tepung yaitu 80%. 

Setelah memberikan zat pemutih dan dikeringkan tepung akan dicek 

dilaboratorium (untuk industri yang besar ) dengan alat uji derajat putih. Hal ini 

tentu saja tidaklah efektif disamping harga alat uji tersebut mahal kalau ternyata 

dari hasil pengujian diperoleh hasil yang belum memenuhi syarat tentu saja 

tepung tersebut tidak layak dan bera11i merupakan kerugian bagi industri tersebut. 

Dengan alat pengontrol ini diharapkan dapat dipergunakan bagi industri kecj] 

sehingga dapat meningkatkan kualitasnya. 
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1.2 PERMASALAHAN 

Pennasalahan yang dihadapi ialah bagaimana membuat alat pengontrol 

keputihan tepung dcngan tingkat ketepatan yang tinggi dan tentu saja proses yang 

cepat. 

Pada tugas akhir ini pembuatan prototipe alat pengontrol keputihan tepung 

dibatasi pada proses pengambilan data oleh sensor kemudian diolah oleh kontroler 

untuk kemudian kontroler akan memberikan respon berupa pemberian zat pemutih 

sampai kondisi yang diinginkan dicapai . Dalam hal proses ha2ai mana zat 

pemutih bisa memutihkan tepung tidak dibahas. 

Penggunaan kontroler berbasis logika fuzzy (jic~y logic) digunakan 

supaya pengontrolan bisa berjalan dengan cepat dan memperoleh hasil yang 

memuaskan sedangkan mikrokontroler 8031 hanya digunakan untuk 

menampilkan nilai yang diinginkan dan hasil pembacaan sensor mempengaruhi 

proses. 

1.3 TUJUAN 

Merancang dan membuat prototipe alat pengontrol keputihan tepung 

yang menggunakan komponen berbasis logika fuzzy. 

1.4 METODOLOGJ 

Untuk mecapai tujuan yang direncanakan, maka dalam pengerjaan tugas 

akhir ini digunakan metodelogi sebagai berikut: 
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Pertama dilakukan studi mengenai pengukuran tingkat keputihan tepung 

yang meliputi cara pengukuran dan penggunaan komponen yang digunakan. 

Mclakukan percobaan dengan memasukkan zat pemutih pada 

bahan dan kemudian dicek pada alat deteksi tingkat keputihan tepung pada alat 

standart yang sudah ada. Basil yang didapat digunakan untuk pembanding dan 

referensi perangkat sensor. Sedangkan zat pemutih yang digunakan merupakan 

data yang dibutuhkan dal&m merancang kinerja kontroler logika fuzzy . 

Selanjutnya pembuatan perangkat sensor tingkat putih tepung, perangkat 

kontroler, perangkat driver output dan perangkat display. 

Dan yang tcrakhir adalah penyusunan buku laporan Tugas Akhir. 

1.5 SISTEMATIKA PEMBAUASAN 

Untuk mempennudah pemahaman buku laporan Tugas Akhir ini, maka 

dilakukan penyusunan dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan, yang mencakup Jatar belakang, permasalahan, 

pembatasan masalah, tujuan, metodelogi, sistematika pembahasan dan relevansi . 

3ab II : Teori Penunjang, berisi uraian mengenai teori dasar tentang 

cahaya, cara pengukuran tingkat keputihan tepung dan logika fuzzy. 

Bab III: Perencanaan dan pembuatan perangkat keras sensor, kontroler, 

penggerak dan ran6kaian display .Perancangan dan pembuatan perangkat lunak 

kontrol~r dan display. 
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Bab IV : Pengujian dan pengukuran, yaitu membandingkan hasil dari 

pengukuran yang dilakukan oleh alat yang sudah ada dengan sensor yang yang 

dibuat. Serta melakukan kalibrasi . 

Bab V : Kesimpulan dan saran, yang berisi saran saran yang berguna 

untuk penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut terhadap alat kontrol 

tingkat keputihan tepung ini. 

1.6 RELEV ANSI 

Dari tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang.fuzzy 

logic controller dan menghasilkan referensi serta masukan bagi institusi 

pendidikan dan indL.:stri yang berhubungan misalnya indudustri tepung, kain dan 

kertas .. 



' "Dan seandainya pohon- pohon dibumi menjadi pena 
dan I aut ( menjadi tinta) ditambahkan kepadanya tujuh 

laut (lagi) sesudahnya, niscaya tidak akan habis -
habisnya kalimah Allah (ilmu dan hikmah). 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" 
(QS. Luqman 27) 

BAB II 
TEO I PENUNJANG 
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BAB II 

TEORI PENUNJANG 

2.1 CAHAYA 

Cahaya adalah bentuk energi yang perambatannya dalam bentuk 

gelombang. Cahaya biasa dibagi dalam dua bagian yaitu cahaya tampak dan tidak . 

Cahaya taktampak yaitu ultra ungu dan infra merah. Gelombang caha~ra 

merupakan bagian dai·i spektrum elektromaknetik. Daerah panjang gelomban.b 

yang sensitif terhadap mata manusia disebut sebagai cahaya tampak Panjang 

gel om bang cahaya tampak mempunyai jangkauan antara 380nm sampai 770nm 1 , . 

Cahaya memiliki kecepatan 3.108 m/s2
. Cahaya putih sebenarnya merupakan 

perpaduan dari bem1acam-macam frekuensi mulai dari cahaya merah (panjang 

gelombang terpanjang), kemudian.cahaya oranye, cahaya kuning, cahaya hijau, 

cahaya biru dan cahaya ungu (panjang gelombang terpendek). 

2.2 RADIOMETRI DAN FOTOMETRI 

Pengukuran cahaya dapa~ dibedakan menjadi dua sistem yaitu radiometri 

dan fotometri . Radiomertri adalah pengukuran yang berhubungan dengan semua 

1
. William J Mooney, Optoelectronic Devices and Principles (PrentiCe Hall, --), p. 61 . 

2 
J.Wilson, JFB Hawkes. Optoelectronics An introduction (PrentiCe Hall, 1989), p. 2. 

5 
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panJang gelombang cahaya, sedangkan fotometri menitik beratkan pada 

pengukuran cahaya tampak saja. 

Kuantitas - kuantitas dasar yang termasuk dalam fotometri adalah 

pantulanlrefleksi cahaya, penyerapanlabsorbsi cahaya dan penerusan!transmisi 

cahaya.. Kuantitas kuantitas tersebut dapat berfungsi untuk : memberikan 

gambaran terhadap sifat sifat material seperti misalnya arah warna, kilap/g/oss, 

transparasi , dimana variabel - variabel tersebut termasuk dalam variabel 

penampilan (Appereance Variable). 

2.3 DERAJAT PUTIH 

Derajat putih didefinisikan sebagai perbandingan antara intensitas cahaya 

biru dengan panjang gelombang 457 nm yang dipantulkan oleh permukaan benda 

dengan cahaya sejenis yang dipantulkan oleh permukaan Barium Sulfa!, pada 

kondisi sudut cahaya datang sebesar 45 derajat dan sudut pantul 0 derajat. Nilai 

perbandingan tersebut dinyatakan dalam persen (%).Panjang ge!ombang 

monokromatik biru yang diijinkan adalah mempunyai toleransi sebesar kurang 

lebih 0.5nm3
. 

Pada Tugas akhir ini tidak dilakukan perbandingan secara langsung 

dengan Barium Swfat karena Barium Sulfat sangat sulit didapat dan harganya juga 

sangat mahal.Untuk itu dilakukan standarisi pengukuran dengan menggunakan 

3
--, SNl No 14-0438-1989 (Dewan Stand11risasi Nasional), p. I. 
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alat detektor derajat putih yang dimiliki oleh industri kertas. Data dari pengukuran 

contoh terdapat pada tabel 4.1. 

2.4 LIGHT EMITING DIODE (LED) 

LED merupakan komponen penghasil cahaya monokromatik yang sangat 

p:-aktis dan mudah dipergunakan. Pada saat elektron bertemu dengan hole pada 

persambungan, keduanya berkombinasi dan melepaskan energi yang dapat 

diradiasikan jika persambungan dibuat dari bahan yang transparan. Dioda dengan 

campuran gallium arsenit dapat menghasilkan radiasi pada jangkauan cahaya 

tampak. LED umumnya mempuyai tegangan maju 2V dengan arus sebesar 

±20mA tergantung ukuran fisik dan tingkat kecerahannya. 

2.5 FOTODETEKTOR 

Fotodetektor merupakan komponen elektronik digunakan untuk mengukur 

besaran besaran cahaya. Fotodetektor yang ada dipasaran antara lain fotodioda , 

fototransistor dan fotokonduktif( fotoresistor ). 

Fototransistor mempunyai keunggulan mampu mendeteksi cahaya dan 

sekaligus menguatkannya sehingga bila digunakan sebagai detektor sinyal sinyal 

digital atau pensaklaran. 

Fotodioda mempunyai keunggulan pada kelinearan dan kecepatan respon 

terhadap perubahan intensitas cahaya tetapi mempunyai kelemahan dalam 

pengukuran terhadap intensitas cahaya kecil. 
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Fotokonduktif yang untuk selanj utnya disebut LDR mempunym 

keunggulan sensitititas tinggi dan dapat mendeteksi intensitas cahaya yang kecil, 

tetapi mempunyai kelemahan terpengaruh suhu dan waktu respon yang lambat . 

Respon fotodioda terhadap panjang gelombang dapat dilihat pada 

gambar2.1 sedang respon LDR terhadap panjang gelombang pada gambar2.2. 

4 
Op cit,p . 325 

5 Ibid, p.218' 
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2.6 PENGlJAT OPERASIONAL 

Penguat operasional merupakan komponen elektronik yang 

penggunaannya sangat luas karena keunggulan keunggulannya salah satu 

penerapan penguat operasional adalah sebagai penguat instrumentasi. Pengguat 

ini mempunyai keunggulan pada impedansi masukan yang sangat tinggi dan gain 

yang besar. Penguat ini akan menguatkan selisih dari masukan-masukannya. 

Rangkaian pengikut tegangan pada sisi masukan akan menjamin impedansi 

masukan yang sangat tinggi dalam hal ini digunakan penguat operasional/·F'J'. 

Penguatan yang dihasilkan dapat dihitung sebagai berikut: 

R3[2R2 J Vout= - -- +1 .t:lV 
R R1 

R2 

Rl 

R2 

Gambar 2. 3 Rangkaian Penguat Jnstrumentasi 
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PAL (Programable Array Logic) adalah komponen elektronik yang yang 

dapat diprogram sehingga bisa bekerja seperti keinginan kita. PAL yang 

digunakan pada tugas akhir ini adalah PALCE22VIO. /C PALCE22VIO ini 

merupakan jenis PAL yang mampu diprogram ulang. Adapun jumlah kaki 

masukan yang disediakan adalah 22 kaki dan keluaran I 0 kaki. Sedangkan 1 bki 

Vee dan I kaki Grnund. Kemasan yang dis~diakan ada dua tipe yaitu Plastic DIP 

dan Plastic: Chip Carrier. 

2.8 PULSE WIDTH MODULATOR (PWM) 

PWM pada dasamya merupakan pengubah besaran tegangan analog 

menjadi panjang pulsa yang bersesuaian. /C LM555 bisa juga digunakan untuk 

keperluan ini, seperti gambar rangkaian dibawah: 

+6V 

00 LM555 

J R 
Output 4 u Q 

3 
u 
:> 

Trigger 
2 

TRlG DIS 7 
P1 

~THR 
1M 

5 
CVolt 6 Input 

Gambar 2. 4 Rangkaian PWM 
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Waktu maksimal yang dapat ctikeluarkan untuk satu kali trigger ctapat ctiperoleh 

dengan rumus: t = 1.1 Ra. C, Sectangkan masukan maksimal :yang ctiijinkan 

sebesar 2/3 Vee
6
.Untuk operasi monostabil masukan tetap yaitu 2/3 Vee. 

2.9 OPTOJSOLA TOR 

Optoisolator sangat penting untuk memproteksi rangkaian kontrol terlebih 

lagi jika rangkaian yang ctikcntrol tersebut bekerja pacta tegangan atau arus yang 

besar. Dengan optoisolator ini bila terjacti penyimpangan pacta rangkaian yang 

ctikontrol karena hal hal tertentu rangkaian penggontrol akan aman karena suctah 

terisolasi . Banyak sekali macam opt a isolator baik jenis maupun kegunaannya. 

6 
--,National AppUCation SpecifiC Analog Product(NS,--),p.4-213 . 
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2.10 TEORI LOGIKA FUZZY 

Pengembangan logika jitzzy dilakukan untuk menjawab pcrmasalahe.n 

digital (two valued logic) yaitu logika yang hanya mengenal suatu keadaan dalam 

dua kemungkinan, seperti benar atau salah. Teeri digital terbukti efektif untuk 

memeeahkan masalah dengan syarat permasalahnnya dapat dideskripsikan 

kuantitasnya seeara tepat. 

Sebagai eontoh adalah menentukan apakah orang dengan tinggi 160 em 

termasuk tinggi , sedang atau pendek. Apabila menggunakan metode digital maka 

pemeeahannya adalah memberi range dibawah 155 em sebagi pendek dan diatas 

155 em sebagai tinggi, kesulitan yang pertama ada1ah menentukan batas pendek 

dan tinggi seeara kuantitatit: karena setiap orang mempunyai nilai yang berbeda. 

Kesulitan yang kedua adalah menentukan akan dimasukkan kemanakah nilai 155 

em tersebut (karena tepat berada pada pe;-batasan). Logika jic::y membagi suatu 

keadaan dalam jangkauan [0,1] yang seeara intuitif dapat dinyatakan dalam 

eontoh diatas dengan mengelompokkan orang sebagai pendek, agak pendek, 

sedang, agak tinggi, dan tinggi. Jika Iogika jic::y ini diterapkan pada 

permasalahan tinggi badan diatas maka dapat dikatakan bahwa rang dengan tinggi 

badan 155 em mempunyai nil a kebenaran 0. 7 pendek dan 0.3 tinggi. Hal ini akan 

memberikan kesimpulan bahwa orang tersebut eenderung pendek. Untuk lebih 

jelas, permasalahan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut : 
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CRISP SET FUZZY SET 
1.0 1-------1------- 1.0 ,___ 

0.7 
TINGGI PENDEK 

0.3 

155 CM 

Gambar 2. 5 Fungsi keanggotan himpunan 

Dalam logikafu.:.::y terdapat istilah-istilah sebagai berikut : 

1. Fungsi keanggotan (membership jimction) adalah fungsi yang memetakan 

masukan nyata (chri.\p masukan) d.;:ngan domainnya pada derajat 

keanggotaan. 

2. Skala keanggotaan I DeraJat keanggotaan (degree of membership) merupakan 

skala dimana nilai nyata masukan setara dengan fungsi keanggotaannya. Skala 

ini bernilai antara 0 sampai 1. 

3. Nilai masukan (chrisp input) adalah nilai masukan yang bernilai skalar, 

tertentu dan tunggal. Untuk sistem kontrol nilai ini dapat berupa masukan dari 

tranducer. Misalnya kecepatan kendaraan 100 km/jam. 

4. Label adalah nama yang merupakan penggambaran dari fungsi keanggotaan. 

5. Domain adalah lebar total dari fungsi keanggotaan yang merupakan jangkauan 

dari suatu konsep angka-angka tertentu, dimana fungsi keanggotaan itu 

dipetakan. 

6. Nilai tengah merupakan suatu nilai dari fungsi keanggotaan dimana 

mempunyai nilai kebenaran sempurna (1 atau 0). 
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2.11 PROSES LOGIKA FUZZY 

Dalam pemecahan masalah menggunakan logika fuzzy diperlukan tiga 

tahap proses yaitu: 

a. Fu::::ification yaitu mengubah variabel masukan yang berupa variabel 

crisp (besaran nyata berupa variabel yang berorientasi numerik) ke 

dalam variabel fitzzy. Transformasi ini dipengaruhi oleh fungsi 

keanggotaan yang dibrunakan. 

b. Evaluasi aturan (rule evaluation) yaitu mencari nilai aksi (action) 

dengan memberikan bobot pada setiap aturan yang diberikan. 

c. Defuzzification yaitu mengubah variabel fuzzy yang terbentuk dari 

proses evaluasi aturan menjadi variabel cri.~p. 

1

----- J 
Crisp Inputs 

---- -------- ---

.J L. ---....____ _ _......~ 

INPUT J ---l\ MEMBERSHIP ,-- ) 

I FUNCTION Ll/ 
L _______ --·- ----

Gambar 2. 6 Proses Fu::::y.fication 
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Di dalam proses evaluasi aturan terdapat dua komponen utama yaitu 

himpunan aturan (rule sets) dan metode evaluasi aturan. 

Himpunan aturan (rule sets) adalah semua aturan yang diperlukan untuk 

menentukan tanggapan terhadap masukan atau kombinasi masukan yang 

diberikan. Aturan ini bersifat linguistik dan mempunyai bentuk "jika ... .. maka 

..... " (If ..... then ..... ). 

Metode evc.lusi aturan adalah metode yang digunakan dalam mengevaluas1 

aturan yang telah ditetapkan. Ada beberapa metode evaluasi aturan yang sering 

dipakai seperti mini rule (Mamdani), product rule (Larsen), Max-Min rule 

(Zadeh), Arithmatic rule (Zadeh) dan Boolean. 

Defu::::::ification beberapa metode, yaitu : Center of Gravity ((;OG), fuz:::y 

sigleton, accumulate, dan immediate. Metode accumulate pada keluaran berarti 

nilai keluaran sama dengan nilai aksi aturan yang menang ditambah dengan nilai 

keluaran sebelumnya sehingga metode ini dapat digunakan sebagai pendekatan 

proses integrasi. Sedangkan metode immediate berarti nilai keluaran sama dengan 

nilai aksi aturan yang menang. 

Tujuan utama suatu sistem kontrol adalah menghasilkan suatu keluaran 

yang dikehendaki untuk setiap masukan yang diberikan. Rangkaian usaha yang 

dilakukan untuk mengolah masukan menjadi keluaran yang dikehendaki disebut 

dengan proses kontrol. Secara konvensional dikenal beberapa proses kontrol yaitu 

metoda look-up table, metode pemodelan secara matematis untuk mencari fungsi 

transfer antara masukan dan keluaran, dan metode dengan menggunakan logika 

f u=zy. Metode look-up table efektif hanya jika sistem yang dikontrol hanya 
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mempunyai resolusi yang rendah dan variabel masukan sedikit. Kelemahan 

utama sistem ini adalah jika sistem rumit maka akan menghabiskan banyak 

tempat di memori, menimbulkan gangguan pada sistem karena adanya event yang 

tidak tertanggapi, dan meloncatnya nilai keluaran dari tabel yang satu ke tabcl 

yang lainnya. 

Metoda kontrol berdasarkan Iogika fuzzy dikembangkan untuk mengetasi 

kelemahan-kelemahan tersebut. Logika .fu::zy menawarkan pemecahan masalah 

yang intuitif dan disesuaikan dengan cara berfikir manusia. Penggunaan teknologi 

fu::::y dalam rekayasa proses dan sistem informasi akan menghasilkan alat-alat 

yang handal, tahan, luwes dan lebih canggih dibandingkan dengan alat-alat digital 

biasa. Hal ini akan memproduksi sistem pengambil keputusan, sistem kontrol 

otomatis yang akan membawa kepada mesin yang mempunyai daya pikir 

(intelegent machine). 

Keuntungan lebih lanjut dari penerapan logika ji1zzy dalam kontrol akan 

mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai berikut: 

• Kemudahan bagi pemakai yang lebih baik 

• Kemampuan menyesuaikan diri yang lebih baik 

• Kemampuan untuk diagnosa sendiri 

• Kinerja yang lebih baik dengan konsumsi daya yang lebih rendah 
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2.12 Mikrokontroler Fuzzy NLX220 

2.12.1 Keistimewaan NLX220 

Kontroler ini merupakan Kontroler Logika Fuzzy (KLF) stand-alone, 

single chip,jleksibel, bekerja dengan eksternal ROM (F,F,PROM) atau One Time 

Program (OTP), memiliki empat masukan analog 8-bit dan empat keluaran 

analog 8-bit, 28 kaki, menggunakan enam tipe membership function, 1 1 1 

variabelfuzzy, dan 50 rule. Kontroler ini dapat dipakai untuk Power and Eatery 

management, pengendalian motor, pengendalian pemanas, pengendalian mobil 

dan kontrol proses industri. 

NC 

AOUT 1 

AOUTO 

Vss 

NC 

NC 

NC 

0 z 
z 
x 0 z 0 z 

Gambar 2. 7 NLX220P dengan 28 kaki. 
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2.12.2 Fungsi Kaki-kaki dari NLX220 

Bagian Masukan 

Reset 

18 

Sebuah sinyal aktif low akan menginisialisasi perangkat ini . RESET hanis tetap 

aktif untuk paling sedikit delapan siklus clock untuk menjamin operas1 yang 

benar. RESET dapat dikendalikan oleh power up delayed circuit. 

AIN(3:0)( Analog Masukan Data). 

Data analog dirubah secara internal menjadi data digital 8-bit . Masukan-masukan 

yang tak terpakai harus dihubungkan ke ground. 

Xin (Clock Masukan) 

Dapat didrive oleh clock external atau oleh kristal sedang lead yang tidak dipakai 

dihubungkan ke ground. 

Prog 

Kaki ini digunakan untuk pemrograman NLX220P. Kaki ini tidak digunakan 

pada NLX 220 sehingga kaki ini dalam operasinya harus dihubungkan ke ground 

Pres cafe 

l.e\'el logika satu menyebabkan perangkat ke mode presc.:ule sedang ::.;.;ro 

menyebabkan operasi normal. Kaki ini dapat diground jika mode prescale tidak 

dipakai atau dapat juga dihubungkan ke kaki l?f:'AIJY untuk pemakaian 

seterusnya. Mode juga dapat diminta selama operasi melalui rangkaian external. 

Setelah Rr~SET tidak dipertahankan, kaki prescule harus diberi logika rendah 

untuk selama paling sedikit empat siklus clock. 
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Bagian Keluaran 

Aout(3:) Analog Keluaran Data. 

Data digital delapan hit dirubah secara internal menjadi sebuah level analog. 

Ready 

Setelah reset, kaki ini akan menunjukkan bahwa NLX220 akan memulai 

mensampe! dan memproses data. Kaki ini sebaiknya tidak dihubungkan atau 

disambung ke J->RESCALE selama operasi . 

Vref 

Filter tegangan referensi internal , harus dihubungkan kegruund melalui kapasitor 

0,1 )lF. 

2.12.3 Arsitektur 

Diagram NLX220 seperti ditunjukkan pada gambar 2.8 dibawah. Elemen

elemen utama adalah Fuzzifier, Defuzzifier dan Krmtroler. Fuzz?fier merubah data 

masukan menjadi data fuzzy. Fuzzifier yang berhubungan dengan kontroler adalah 

mengevaluasi data fuzzy melalui himpunan rule yang didefinisikan oleh pemakai 

untuk menjelaskan bagaimana sistem dikendalikan. Ketika rule telah dievaluasi, 

Defuzzifier menghasilkan suatu nilai aksi keluaran yang diperlukan. 
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lebih Rule dengan satu atau lebih variabel.fic.:y per Rule. Setiap Rule memerlukan 

dua byte, dan dua byte tambahan untuk setiap variabel fuzzy dalam Rule itu. 

Sebuah Rule berisi lima variabel.fi•zzy untuk conton akan menggunakan 12 byte . 

Memory diorganisasikan menjadi tiga seksi yang didefinisikan sebagai penyimpan 

variabelfuzzy/Rule, penyimpan Center dan penyimpan Width. 

Tabel 2. I Organisasi Memori 

Alamat Desimal Alamat Hexa Fungsi 

0 00 Rule 

----- ------ ------

")")"" 
~~-' OF Rule 

224 ED Center 

----- ------ -------

239 EF Center 

240 FO Width 

----- ------ -------

255 FF Width 

2.12.5 Pewaktuan 

Gambar 2.9 menunjukkan pewaktuan NLX220. Ada tiga blok untuk 

pewaktuan meliputi pemultiplekan konverter A f) masukan, kontroler .fic::y dan 

pemultiplekan konverter LYA output. Kecepatan pemrosessan adalah fungsi 

kecepatan clock dan banyaknya clock ( 1024) yang diperlukan untuk 
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penyamplingan data secara lengkap dan siklus pemrosesan. Kecepatan maksimum 

clock adalah 10 Mhz dan minimum 1 MHz. 

2.12.5.1 Pewaktuan Opcrasi 

Reset. 

Ketika kaki RL::SET aktif, semua latch dihapus, keluaran digital ada dalam 

logika rendah dan keluaran analog bertahan pada levelnya terutama pada saat 

reset. Jika RESET aktif untuk seratus clock atau lebih, masukan analog akan no! 

ketika sampling memulai lagi . Jika RESET aktif untuk kurang dari scratus clock 

ada beberapa sisa data yang disampel terakhir yang masih ada pada masukan 

analog ketika penyamplingan memulai lagi. Ketika RESET tidak aktif, maka 

penyamplingan masukan dimulai lagi selama 1024 clock. 

Konversi Masukan 

Nilai analog masukan dirubah menjadi data digital dan dilatch secara 

internal dalam periode setiap 256 clock. Jumlah total 1024 clock yang diperlukan 

untuk mengkonversi empat masukan setiap pengulangan proses konversi . Pada 

clock maksimum, kecepatan penyamplingan untuk setiap masukan adalah 10 Khz 

atau 100 ms. 

2.12.5.2 Pewaktuan Kontroler 

Siklus pemrosessan 1024 clock pertama mulai setelah siklus konversi 

masukan yang pertama komplit. Siklus pemrosessan terdiri 1024 clock dengan 

tidak memandang banyaknya variable fuzzy dan Rule yang dipakai . Evaluasi 

variabelfuzzy dan rule masing-masing memerlukan empat clock. Sebagai contoh, 
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Rule dengan dua variable memerlukan 12 clock untuk pemrosessan. Selama sikl us 

pemrosessan baik variable jic.:y atau Rule diproses setiap empat clock, kecuali 

64 clock terakhir pada akhir siklus pemrosesan. 

I 
256 

CLOCKS 
2'6 

I 
250 250 

CLOCKS I CLOCKS I 250 I 
CLOCKS 

250 250 I 250 
CLOCKS CLOCKS I 2o6 I 

CLOCKS CLOCKS CLOCKS 

AIN(l.O) __ ; AINO AIN 2 
OR DIN( I 0) \.____:___! ,___1--' ~...../ 

---1024 CLOCKS 1ST PROCESSING CYCLE -----< 

AOUTII(JOO~ r-------j----1-·--- ---t---------' ;---~~----1· =-=~ 
OIN(70) r- I I 

--
AOUTI(l.O) 1-----1----!- --+--- +-----------L. ___ ____ ___, OR 00(70) 

r---------
AOUT2(3.0) f---1------·'----r----t-------------------L~--------- ___ _ OR 00(7:0) ' 

~~~~~\ r-·--r-- - ---+------ --- ----------------- _LC_=·~-

Gambar 2. 9 Pewaktuan Masukan Keluaran 

2.12.5.3 Pewaktuan Keluaran 

Keluaran di perbaharui pada batas 256 byte setelah pemrosesan dimulai 

seperti terlihat dalam gambar 2.9. Setiap kaki keluaran diperbaharui sekali setiap 

1024 clock. Pewaktuan update keluaran sangat tidak berubah. Latch keluaran di 

update secara immediate setelah evaluasi Rule yang relevan lengkap. 



"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah 
(pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah 

orang- orang yang tinggi (derajatnya) jika kamu 
orang - orang yang beriman" 

(QS. AI Imran 139) 

BAB III 
PERENCANAAN 
PERANG T KERAS 
DAN PERANGKAT 
LUNAK 



BAB III 

PERANCANGAN PERANGKA T KERAS 

DANPERANGKATLUNAK 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai perencanaan perangkat keras 

(hardware), perangkat lunak (software) dan juga mencakup cara kerja dari sistem 

secara keseluruhan. Pembahasan dimulai dari penjelasan tentang spesifikasi , 

diagram blok serta cara kerjanya secara umum. Penjelasan secara mendetail tiap 

blok dan perangkat lunaknya akan dijelaskan kemudian. 

3.1 SPESIFIKASI, DIAGRAM BLOK DAN CARA KERJA 

3.1.1 Spesifikasi 

Sistem penggontrol derajat keputihan tepung yang direncanakan 

mempunyai spesifikasi dan kriteria- kriteria sebagai berikut: 

• Mampu mendeteksi terjadinya perubahan derajat putih tepung akibat 

penambahan zat pemutih secara akurat. 

• Mampu membaca nilai derajat putih antara 50% sampai 90%. Derajat putih 

dibawah 50% diabaikan karena derajat putih bahan dasar tepung sekitar 55%, 

sedang tingkat jenuh derajat putihnya dibawah 90% .Penyempitan jangkauan 

pengukuran tersebut berguana untuk meningkatkan ketepatan pengukuran. 

• M~mpu mengolah derajat putih sehingga mendekati nilai yang ditentukan 

dengan menggunakan sistem kontrol berbasis logika.fuzzy NLX220. 

24 
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• Mampu memberikan infonnasi melalui display pada layar LCD tentang 

perubahan - perubahan yang terjadi dalam sistem yang meliputi nilai derajat 

putih tepung dan nilai detjat putih yang diingikan. 

3.1.2 Diagram blok 

Sistem kontrvl derajat keputihan tepung 1m mempunya1 diagram blok 

seperti ditunjukkan pada gam bar dibawah 

LCD 
(TAMPILAN) 

l. ___ ___j 

·- --- --- --- -------- -- ----- -- -- -- -- --- -----· 

~-r::·~ot~jr 
Pengaduk 
dan Valve 

- -----

Gambar 3. I Diagram Blok Sistem 

Fungsi masing- masing blok adalah sebagai berikut: 

I. Rangkaian sensor dan pengolah sensor menghasilkan nilai pembacaan derajat 

putih dengan tegangan antara OV sampai 4V sebagai masukanfu.:.:y. 
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2. Unit kontrol logika .fu::::y NLX220 berfungsi sebagai pemproses sinyal 

masukan pengolah sensor dan masukan nilai derajat putih yang diinginkan 

kemudian mengeluarkan keluaran yang sesuai . 

3. Rangkaian Latch berfungsi untuk menahan keluaran fitzzy untuk pembacaan 

oleh J>WM yang nantinya mengubah besaran analog menjadi besaran waktu. 

4. Rangkaian PAL mengontrol urutan keija rangkaian-rangkaian sehingga sistem 

bisa lebih optimal. 

5. Rangkaian Penggerak Motor dan Valve untik mengaktifkan motor pengaduk 

dan valve. 

6. Rangkaian Mikrokontroler 8031, ADC, DAC, Keypad, dan LCD digunakan 

sebagai tampilan. 

3.1.3 Cara kerja 

Secara garis besar, alat ini rnempunyai cara keija sebagai berikut: 

Mula mula tepung dimasukkan pada te!Tlpat pengolahan kemudian 

ditambahkan air secukupnya sampai tepung tergenang. Hal ini dimaksudkan agar 

mempermudah tercampurnya tepung, air dan pemutih secara merata. 

Sistem siap dioperasikan, operator memasukkan nilai derajat putih yang 

diinginkan. Motor pengaduk menyala dalam beberapa saat agar tepung tercampur 

merata dengan air. Setelah motor pengaduk berhenti sistem akan diam dalam 

waktu beberapa menit sampai kira kira tepung mengendap, kemudian LieD 

menyala dan sensor akan mengelnarkan dua tegangan yaitu sensor dan referensi . 

Kedua tegangan ini kemudian dimasukkan rangkaian pengolah sensor untuk 

memperoleh tegangan masukan.fu.;::y antara OV sampai 4V. 
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Tegangan dari rangkain pengolah sensor dan nilai derajat putih yang 

diinginkan diolah oleh modu!fuzzy NLX220. Keluarannya masuk pada rangkaian 

Latch. Rangkaian /,atch ini berfungsi untuk mer.ahan level tegangan keluaran dari 

.ficzy supaya keluaran PWM yang dihasilkan valid. 

Tegangan dari PWA1 akan dimasukan pada PAL untuk mengaktit"kan 

Penggerak valve yang kemudian akan menggerakkan valve sehingga larutan 

pemutih akan bisa masuk pada larutan air dan tepung. Satu step proses sudah 

berjalan, proses ini akan berlanjut terus menerus sampai nilai yang diinginkan 

sama dengan derajat putih tepung atau derajat putih tepung sudah dalam kondisi 

jenuh. 

3.2 PERENCANAAN PERANGKAT KERAS 

Perencanaan perangkat keras disusun sebagai berikut: 

I. Rangkaian Sensor 

2. Rangkaian Pengolah Sensor 

3. Rangkaian Logika Fu==y NLX220 

4. Rangkaian hllch, PWM dan PAl, 

5. Rangkaian Penggerak Motor dan V ulve 

6. Rangkaian Mikrokontroler 8031, keypad dan ADC-DA C 
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3.2.1 Rangkaian Sensor 

Rangkaian ini mempunyai komponen pokok berupa LED dan dua buah 

LDR yang pertama untuk menangkap pantulan dari pennukaan tepung dan yang 

kedua untuk referensi . 

Dioda zener berfungsi untuk menJaga kestabilan tegangan yang masuk 

pada UJR walaupun terjadi perubahan tegangan pada supply. 

Penggunaan dua buah LDR ini untuk meningkatkan kualitas pengukuran 

bila terjadi perubahan kuat sinar yang dipancarkan oleh U~D karena suatu hal.Bila 

menggunakan satu LDR penurunan atau peningkatan intensitas LED akan 

mengakibatkan perubahan nilai yang dibaca oleh LDR tersebut, tetapi dengan 

penambahan LDR referensi kesalahan akan bisa diminimisasi. Hal ini karena LDR 

referensi akan naik dan turun mengimbagi naik turunnya LDR sensor sehingga 

pembacaan akan relatifkonstan walau terjadi perubahan intensitas sinar !,ED. 

LD~ 
referensi '-

4~ 

Cermin 

Penghalang 
Berkas sinar 
langsung 

Kaca 

Kaca 

LDR 
sensor 

Gambar 3. 2 Desain posisi u ;;D dan LDR 
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Resistor yang diseri dengan LDR mempunyai hambatan yang kecil supaya 

pengukuran bisa semakin linier. Supaya lebih jelas lihat gambar rangkaian sensor. 

Tegangan yang dihasilakan dapat dihitung sebagai berikut: 

lK 
E = *12V 

1K + RwR 

Selisih dari E 1-E2 nantinya yang akan dikuatkan dan diset oleh Rangkaian 

Pengolah Sensor 

LDR 
sensor 

El 

lK 

12,4V 

lK 

U)J? 

referensi 

E2 

1K 

Gambar 3. 3 Rangkaian Sensorg 

1 Dz12Y 
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3.2.2 Rangkaian Pengolah Sensor 

Sebelum sinyal dari sensor masuk ke masukanfuzzy terlebih dahulu sinyal 

harus dikuatkan sampai mempunyai jangkauan 4V. Penggunaan penguat 

instrumentasi ini mempunyai keunggulan menguatkan selisih dari masukan dan 

mempunyai impedansi masukan yang tinggi. 

Penguatan dari penguat instrumentasi dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

1Nl1JT(+) 

1Nl1JT-

LF356 

Vout = /?3
[

2
/?

2 
+ t]tlE 

!? Nl 

R1 
R3 

R 

OUTI1JT 

Rl LM308 

R1 

Gam bar 3. 4 Rangkaian Penguat lnstrumentasi'J 

8 
William J Mooney, Optoelectronic Devices and Principles (Prentice Hall,--), p.323. 

9 
--, National Operational Amplifiers Data book (NS, 1995), p. l-43. 
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Masukan dimasukkan melalui dua buah penguat operasional LF356 y&;:,g 

mempunyai mnsukan masukan .JFFT sehingga mempunyai keunggulan impedansi 

masukan yang sangat tinggi . 

Keluaran rangkaian instrumentasi tersebut kemudian diset dengan 

rangkaian penjumlah tak membalik seperti gambar dibawah sehingga akan 

mempunya1 tegangan antara OV s&mpai 4V. Rangkaian penjumlahini 

menggunakan Ri dan Rf sama yaitu 1 OK sehingga rangkaian tersebut mempunyai 

penguatan 1 X pada keluarannya, Penggunaan DZ untuk menyetabilkan masukan 

referensi . 

DZ 3.3 

OUTPUT 

lOK 

Gambar 3. 5 Rangkaian Penjumlah 

3.2.3 Rangkaian Kontroler Fuzzy NLX220 

Rangkaian ini memiliki fungsi sebagai pengendali sistem rangkaian 

meliputi akuisisi data, pengolahan data dengan logika fu:::::y dan pengeluaran data 

yang berupa nilai action. Rangkaian ini memiliki empat masukan data analog dan 
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empat keluaran. Pengikut tegangan keluaran dengan Dz dan Resistor untuk drop 

tegangan JC PIC16C54 mendapat clock eksternal dari sebuah oscillator kristal 

1 OMHz yang kemudian dimasukkan kedalam sebuah pembagi frekuensi !C 

74HC393 yang keluarannya membuat frekuensi clock terbagi menjadi empat 

bagian yaitu 5MHz, 2.5MHz, 1.25MHz dan 625KHz sehingga frekuensi clock 

bisa diubah ubah sesuai kebutuhan. Untuk mengamankan rangkaian dari masukan 

yang melebihi tegangan +5V maka setelah resistor masukan ditambahkan sebuah 

diode ::ener 5,1 V. Keluaran dari rangkaian ini diberi penyangga untuk mencegah 

rangkaian terbebani oleh rangkaian keluaran. 

Rangkaian utama dapat dilihat sebagai berikut: 

AINJ 
AINJ 
A INI 
AINO 

P. TJ 
.o.oun 
AOUTI 
P. m 

Gambar 3. 6 Rangkaian Kontroler NLX220 
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3.2.4 Rangkaian Latch, PWM dan PAL 

Keluaran yang diperoleh dari kontroler.fic.:y disimpan oleh IC LF398, hal 

m1 berguna supaya masukan yang diperoleh oleh PWM tidak berubah selama 

proses konversi tegangan analog ke Iebar pulsa berlangsung. Sebab perubahan 

masukan akan mempengaruhi keluaran PWM bila saat itu PWM sedang 

melakukan konversi dari tegangan analog ke Iebar pulsa. 

Rangkaian Latch dapat dilihat pada gambar dibawah: 

Ul 

control 
0 hold 
1 sample 

+12V 
-12V 

T 
~ Ul 

LF398 

~--5---out 

00 ("'- \0 

C1 

lu 

-

Gambar 3. 7 Rangkaian Latch 

Kapasitor tantalum 1 u digunakan karena arus bocornya rendah sehingga 

mampu member:ikan tegangan yang relatiftetap pacta kaki 6 LF398. 
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Rangkaian PWM berfungsi untuk merubah besaran analog menjadi Iebar 

pulsa yang bersesuaian. Rangkaian PWM diperoleh dari /C LM555 seperti pada 

gambar dibawah ini: 

+6V 

U2 
00 LM555 

Output 
R 0 Q 

3 
0 
> 

Trigger 
2 

TRJG DIS 7 
Pl 

~TIIR 
1M 5 

CVolt 6 Input 

C2 

Gambar 3. 8 Rangkaian l'WM 

PWM LM555 ini linier untuk tegangan masukan antara IV sampai dengan 

4V. Karena masukan tegangan maksimal 4V tt!aka supply pada PWM tersebut 

minimal 6V sebab tegangan masukan maksimal 2/3 Vee. PI diset sehingga 

Tegangan masukan 4 V mampu menghasilkan panjang pulsa sdama 15 detik. 

Sedangkan masukan IV akan menghasilkan panjang pulsa 3 detik. 

Untuk memotong pulsa tiga detik tersebut perlu ditambahkan rangkaian 

pulsa 3 detik dengan menggunakan IC LM555. Rangkaian ini nantinya akan di 

gabungkan dengan rangkaian PWM oleh PAL sehingga diperoleh panjang pulsa 
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an tara 0 detik sampai 12 detik yang setara dengan masukan 1 V sampai 4 V pada 

keluaran PAL nantinya. Rangkaian monostabil seperti pada gambar dibawah ini: 

+5V 

U3 
co LMSSS 

4 
R u Q 

3 out 1M 
u 
> 

trigger 2 
TRlG DIS 

7 

5 
CVolt ~THR 6 

C3 C4 

~1u 100u 

--

Gambar 3. 9 Rangkaian Monustahil 

Potensio I M di set sehingga keluaran mengeluarkan pulsa tinggi selama 3 

detik tiap kali di trigger. 

Rangkaian J> AI. berfungsi untuk mengatur urut urutan dari proses 

berdasarkan waktu.C/ock untuk PAL diperoleh dari /C 555 yang dirangkai sebagai 

astable. Rumus perhitungan perioda yang dihasilkan /C 555 sebagai berikut: 

T = 0.693(RA + 2RB'y.~. 

Untuk menghasilkan perioda 20udetik digunakan RA=RB=I K dan C=O.O I u, 

Selain itu PAL juga memperoleh masukan dari counter 4bit dari /C 74393. Clock 

!C 74393 menentukan lamanya satu siklus proses. Clock 74393 dirangkai dari /C 
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555 seperti Clock PAL tetapi dengan periode 15 detik, sehingga digunakan C 

IOOu, RA=56k dan RB diset sehingga memperoleh perioda 15 detik. 

Rangkaian lengkap PAl, seperti gambar dibawah ini: 

+5V +5V 
T 

U6 
00 ~~555 

~ 
"" LM555 JK ~ R u Q ,_L ~ R u Q ~ 
~ ~ 

2 7 

1_00.': nK 

2 TRIG DIS 7 TRIG DIS 

Ci 0 C7 
K 

~ CVolt i:5THR 6 f,i: CVolo 
§THR 6 O.Qb1 

=F + T O.Olu - u -i i 
~ ~ 

~uq~ 
CLK Qll II 

IU Ql !l U7 ,..:.:__ Q2 
8 1 MR Q3 CLOCK 

r-4--TRIGGER 74HC393 --_+ PWMJN LATCH 
PWMO 

7 
C-INI OUT3 Lib PINJVJ-OUT ) 

l1 C-IN2 OUT2 r---rsi LED ) 
':1 C-IN3 OUT! 

1 ~ C-IN4 
I~ PENGADUK ) 

ON 

PAL22Vl0 

Gambar 3. 10 Rangkaian PAr 

Masukan lainnya adalah PWM dam monosJtbil yang nantinya oleh J> AI, 

dikeluarkan sebagai sinyal untuk menggerakkan valve. Sedangkan keluaran J>AL 

antara lain trigger, latch, pengatur nyala LED dan siyal pengaktifan motor 

penggaduk. /C yang digunakan adalah PALCE22VIO. 

3.2.5 Rangkaian Penggerak Motor dan Valve 

Rangkaian ini dilengkapi dengan optoiso!ator sebagai pengaman sistem 

dari arus besar yang digunakan untuk menggerakkan Valve dan Motor Pengaduk. 
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Sinyal dari PAL m!lsuk pada Optoisolator 4N25 kaki 1 kemudian kaki 2 

dihubungkan dengan R300ohm sebagai pembatas arus yang tr.elewati transmiter. 

Kaki 5 dihubungkan dengan supply Motor dan Valve sedangkan kaki 6 

dihubungkan dengan R2k2 sebagai pembatas arusnya. Kaki 6 juga dihubungkan 

dengnn basis transistor 0837 sebagai saklar ON/OFF. Saat kaki 6 bernilai tinggi 

transistor akan ON dan mengalirkan arus. Hal ini menyebabkan Motor/Valve 

dialiri arus yang kemudian melalui kaki kolektor, em.itor dan menuju ground 

melalui R4.7ohm10W.Untuk lebihjelasnya Iihat gambar: 

Sinyal valve /motor 
12V 

~ ;: ~'----!--. 
< 4N25 

ill4148 

J=ooohm 
- --1 

/ 

: D837 j 
~2K2 I 

_L I_ 

4.7ohm 
1 0\~l 

Gambar 3. 11 Penggerak Motor dan Valve 

Motor I 
valve 

_ .. _ 
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3.2.6 Rangkaian Mikrokontroler8031, Keypad, dan ADC-DAC 

Mikro kontroler 8031, keypad dan ADC-DAC dalam sistem ini hanya 

digunakan sebagai tampilan dan masukan set ~anpa mempengaruhi jalannya 

proses pemutihan. Keypad terdiri dari angka 0 sampai 9 dan enter digunakan 

untuk masukan set putih yang diinginkan, kemudian akan ditampilkan pada layar 

LCD. ADC digunakan untuk merubah nilai pembacaan pengolah sensor menjadi 

nilai digital kemudian data dikirim ke Mikrokontroler8031. DAC akan merubah 

set putih digital menjadi analog sebagai masukanjitzzy. 

Rangkaian Mikrokontroller 8031 yang di!:,:runakan sebagai berikut: 

POP.TI 

''CC r .P'ACK 

"" roo )0 ADO 
AD 00 

'" POl JJ. ADI 
AI 01 ll ADI 

"' POl l7 ADl 
Al Ol I) ADl 

"' "" 
l6 ADl 

Al OJ 
ll ADJ ,. ro. l.l A04 

A. o• 10. ADIII. 
Pll "" 

)4 ADl 
A} Ol 11 ADl ,. 

""" 
]) AD' 

A6 06 13. ADC. 

"' rD7 J1 AD7 
A7 "' 

10 AD7 

11 A& Aa 
IOK INTI no AO 

11<1'0 Pll AID 

"' All 
Tl m All 
TO ,. 

m a fAr,.,, ,. "' "' PQM 
I< I vrr 
"' 
~U!T uc 

vee 
•o 
in ,., .... 

-vee 

l_ h oc 
c 

~~lmT~ .ADO lD lQ nrr-
~ 2D 2Q 
J::IjJ 3D 3Q 

LCD :mr- 4D ~Q 
AOC 

mr- 5D 5Q OAC 
6D 6Q :mo-

'1J5'I" 1D 1Q 
8D 8Q 

HHC513 

Gambar 3. 12 Rangkaian Mikrokontroler8031 

Sinyal clock Mikrokontroler8031 diperoleh dari Xtal 12M dan dua 

buah kapasitor 30p yang dihubungkan pada kaki 18 dan 19 Mikrokontroler8031 . 
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Sinyal reset kaki 9 Mikrokontroler8031 diperoleh dari sebuah saklar, resistor 1 OK 

dan kapasitor 10uF seperti pada gambar 3.12. IC 74LS138 digunakan sebagai 

dekoder alamat untuk selektor /,CD, ADC atau DAC. Setelah Mikrokontroler8031 

mengirim alamat (AO-A7) ke penahan alamat (IC74LS573), kaki AU~ akan dibuat 

tinggi agar a1amat tersebut ditahan. Setelah itu kaki PSI~N akan rendah untuk 

dapat membaca l:-'PROM Port 1 Mikrokontroler8031 digunakan sebagai masukan 

keypad seperti pada gambar dibawah ini: 

Pl.O 

Pl.l 

P1.2 

'--+-----+------ Pl. 3 
'------ p 1.4 

'------·----- Pl.S 
.._ _____________ P1.6 

Gambar 3. 13 KeJpad 

ADC yang diguanakan adalah ADC0804, ADC ini dipilih karena mudah 

didapat dan mudah dalam pengoperasiannya. Kaki 9 diberi tegangan 2.5 V 
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sehingga didapat jangkauan konversi 5V. Tegangan ini diperoleh dari pembagian 

tegangan oleh multi/urn resistor yang dihubungkan dengan Vee. 

Kaki CS dihubungkan dengan dekoder alamat 74LS t 38 pada 

Mikrokontroler8031 sedangkan kaki 6 (IN) dihubungkan dengc>.n ke!uaran 

pengolah sensor. Untuk lebih jelas J:hat gam bar 3.14: 

Gambar 3. 14 Rangkaian ADC 

Sedangkan DAC yang digunakan adalah DAC0808. DAC0808 merupakan 

DAC 8bit yang mudah diperoleh dipasaran, ekonomis dan mudah dalam 

pengoperasiannya .. Rangkaian DAC ini terdiri dari sebuah latch 74LS573 dan 

Penguat operasional yang akan merubah besaran arus menjadi tegangan yang 

bersesuaian. Koki 11 dihubungkan dengan dekoder alamat tetapi sebelumnya 

harus di NOR kan dengan level 1. Tegangan referensi dihubungkan dengan 
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tegangan 5V melalui R2K2. Penguat operasional yang digunakan untuk 

m~ngubah keluaran DAC dalam satuan arus menjadi tegangan yang bersesuaian 

adalah LF351 dengan Rf 5K. Sehingga DAC ini akan mempunyai jangkauan 

konversi 5V seperti gambar 3.15: 

1_ U5 ·12V 
oc U:l 

c D.ACOBOS 

.ADO 12 v~~ 

~ lD lQ lsbAS 
~ 2D ::?Q A7 COI.u> 
~ 3D 3Q .AfJ 
~ 4D 4Q .A5 
:mr- 5D 5Q .A4 \«!(+) 
Al50 6D 6Q .A3 
n5l 7D 1Q .1>..2. T..a:t(·) 

8D 8Q msbAl :g 7-4HC573 lout 

~ 

""'( vee 
~, ~I s 

t..> 
t..> ~ -< 
A 

LF351 7 

§I .... 

r2 

110!-: 
. 

..... 

·12V 

Gambar 3. 15 Rangkaian J)A(' 

3.3 PERENCANAAN PERANGKAT LllNAK 

Perangkat lunak yang ada pada sistem ini ada 3, yaitu program untuk jic.:y 

dengan menggunakan INS!GH'l', progaram untuk J>AJ, 22VIO dengan 

menggunakan WAI?J>-1.2, dan ASSJ~'MB/, Yuntuk Mikrokontroler8031 . 
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3.3.1 Program Fuzzy NLX220 

Pada bagian ini akan dilakukan perancanagn perangkat lunak berbasis 

logikafuzzy sesuai kebutuhan dari sistem ini . Untuk itu diperlukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

•!• Menentukan masukan masukan dan sifat dari masukan masukan 

tersebut, apkah merupakan umpan balik atau tidak. 

•!• Mer.entukan variable-variabel.fiLZ:::y dan membership function (fungsi 

keanggotaan) sesuai masukan yang ada. 

•!• Membuat himpunan aturan.fu::::::y (rule sets). 

•!• Melakukan simulasi.fic:::y model yang telah dibuat. 

3.3.1.1 Masukan dan Keluaran 

Dalam tugas akhir ini direncanakan akan menggunakan dua masukan yaitu 

untuk derajat putih aktual pada masukan 1 and untuk set derajat putih. pada 

masukan 2. Keluaran yang dip~rgunakan hanya satu untuk menentuk&n 

banyaknya pemutih yang dimasukkan dalam larutan tepung. Masukan-masukan 

loophack tidak ada yang digunakan. Diagram masukan keluaran dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 

Timer 

Aktual 

Set 

Gambar 3. 16 Diagram Masukan Keluaran NLX220 
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3.3.1.2 Variabel Fuzzy 

Variabel .fic::y berisi nama variabel, masL•kan, center, Iebar dan tipe 

membershipfunction. Variabel-variabel.fic.:y pada tugas akhir ini adalah : 

Timer is high (250, 0, Symmetric Inclusive) 

Actual is min8 (Set, 63, Rightl~~~clusive) 

Actual is min7 (Set, 40, Right Exclusive) 

Actual is min6 (Set, 25, Right Etc!usive) 

Actual is min5 (Set, 15, Right h:tclusive) 

Actual is min4 (.Set, 6, Right Exclusive) 

Actual is min] (Set, 2, Right Etclusive) 

Actual is min2 (Set, I, Right Exclusive) 

Actual is mini (Set, 0, Right Exclusive) 

Actual is pas (Set, 0, Symmetric Inclusive) 

'f'imerln is low (I 0, 0, l ,e.fi Inclusive) 

Timerln is high (200, 0, Right Li"/usive) 

3.3.1.3 Fungsi Keanggotaan 

Berdasarkan data-data dan penetesan secara langsung, maka dapat ctibuat 

Fungsi Keanggotaan untuk masukan sebagaimana terlihat pada gambar ini : 

min8 

255 Set 

Gambar 3. 17 Fungsi keanggotaan 
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3.3.1.4 Rules 

Dari proses perancangan diatas, selanjutnya dibuatlah aturan aturan jic::y 

untuk mengatur proses dari sistem sebagai berikut: 

If Timer is high and Actual is Min8 then out I = 133 

If Timer is high and Actual is Min7 then out I = 96 

lj"l'imer is high and Actual is Min6 then out 1 ""' 83 

lfTimer is high and Actual is Min5 then out] = 72 

lfTimer is high and Actual is Min.:/ then out] = 6-1 

!fTimer is high and Actual is Min3 then out! = 58 

([Timer is high and Actual is Min2 then out] = 5.:1 

lfTimer is high and Actual is Min/then out] = 52 

If Timer is high and Actual is Pas then out! = 51 

lj"l'imer/N low then Timer ,~ 250 

lfTimer/n high then Timer = 0 

3.3.2 Program PAL22V10 

Program ini dirancang dengan tugas sebagai berikut: 

Mengeluarkan sinyal PWM dari hasil PWMyang di AND kan dengan 

PWMO 

2 Menyalakan LED 

3 Mengaktitkan sinyal Motor 

4 Mengaktitkan sinyal Valve 

5 Mengeluarkan sinyal trigger dan 

6 Mengeluarkan sinyal/atch 
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Dari hal hal tersebut dibuatlah progaram WARP4.2 dengan flow chart 

seperti pada gambar dibawah sedang listing lengkapnya dapat dilihat pada 

Iampi ran. 

Tidak 

( Selesai ) 

Gam bar 3. 18 Flow Char/ PAL 

Pewaktuan keseluruhan sistem diatur oleh !CJ>A/, ini .Pertama tama J>A/, 

akan mengaktifkan pengaduk selama 15 detik kemudian sistem diam selama 

3menit. Setelah itu PAL menyalakan U~D, 30 detik kemudian tri1,er dan latch 

diaktifkan. Sinyal trigger hanya 1 clock sedang latch dipertahankan sampai 30 
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detik. Bersamaan sinyal trigger valve aktif (kabu ada). Pengaduk menyala 

selama 30 detik begitu selanjutnya sampai selesai . 

3.3.3 Program Mikrokontroler8031 

Mikro kontroler bertugas masuk8n dan tampilan mempunyai flow chart 

sebagai berikut dan untuk listing lengkapnya terdapat pada lampiran. 

--------, 

( START ) '-....__l' ____ ./ 
~--- ------"---- -

Input Set Keputihan 
lewat Keypad 

__________ 1 ___ -__ 
Tampilkan input set di LCD 
Kirim sinyal start pada hdl 

Kirim data set ke DAC 

./ 

] __ _ 
Ambil data dari pengolah sensor 

oleh ADC /4---
Tampilkan Set dan Actual pada LCD 

,. - -~-.._ .------ ---.. _ 

_...--- . --. < Set= Actual ~--:::..----' 
-~ ---r -

-----~ 
( Selesai ) 

Tidak 

Gambar 1. 19 Flow Chart Mikrokontroler8031 



"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu 
pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit 

- penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk 
serta rahmat bagi orang - orang yang beriman" 

(QS. Yunus 57) 

BAB IV 
PENGUJIAN DAN 
PENGUKURAN 



BABIV 

PENGUJIAN DAN PENGlJKURAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengujian dan pengukuran pada alat 

yang telah dibuat dengan menggunakan alat-alat ukur yang tersedia. Pengujian dan 

pengukuran dilakukan untuk mengetahui apakah alat telah berfungsi dengan benar 

sesuai rencana. Pengujian dan pengukuran dilakukan secara bertahap, diawali dengan 

pengujian dan kalibrasi masing-masing rangkaian. Kemudian secara keseluruhan 

sistim diuji apakah sudah sesuai seperti yang diinginkan. 

4.1 PENGUJIAN RANGKAIAN 

Pengujian raugkaian dilakukan untuk mengetahui apakah setiap rangkaian 

yang dibuat sudah bekeija dengan baik, sesuai dengan rencana. 

4.1.1 Rangkaian Sensor 

Tegangan supply dimasukkan pada rangkaian sensor, kemudian tranducer 

digunakan untuk mendeteksi bahan dengan derajat keputihan yang berbeda . .lika 

keluaran rangkaian tersebut bisa berubah sesuai dengan perubahan derajat putih 

bahan maka rangkaian tersebut bisa digunakan untuk mengetahui derajat putih suatu 

bahan. 
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Dari pengujian diperoleh tegangan sensor antara 19m V sampai 25,5m V untuk 

derajat putih bahan antara 70% sampai 90%. Dan tegangan referensi relatif konstan 

pada 26,4mV. 

Penggunaan referensi terbukti sangat menunjang kesatabi:an pengukuran.Hal 

ini diperoleh dengan melakukan pengujian pembacaan sensor dengan referensi dan 

tanpa referensi . Dengan memberikan tegangan masukan LED yang berbeda 

Pembacaan sensor dengan referensi mengalami perubahan yang relatif lebih kecil 

daripada tanpa referensi . Dengan penurunan tegangan u ,·JJ dari 12V ke 8V terjadi 

penurunan pembacaan sensor dengan referensi sebesar 1 ,2V sedang tanpa referensi 

terjadi penurunan sebesar 1,4V. 

4.1.2 Rangkaian Penguat Sensor dan Penjumlah 

Pengujian rangkaian ini dilakukan dengan memberikan masukan antara 15mV 

sampai 25 ,5mV pada masukan noninverting dan 26,5mV pada masukan inverting. 

Keluaran rangkaian penguat sensor harus mengeluarkan tegangan dengan range 4V. 

Setelah itu pada rangkaian setting tegangan tersebut diset dengan potensio multi/urn 

sehingga mempunyai k~luaran antara OV sampai 4V. Untuk masukan 15m V 

menghasilkan keluaran OV dan masukan 25.5 menghasilkan keluanm 4V. 



---------
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4.1.3 Rangkaian NLX220 

Karena digunakan dua buah masukan dan satu keluaran, masukan I .fic:::y 

dimasukkan tegangan antara OV sampai 4V kemudian pada masukan2 fic:::y 

dimasukkan tegangan konstan 4 V rangkaian terse but bekerja dengan baik dan sesuai 

dengan rencana bila mengeluarkan keluarar~ seperti pada simulasinya. 

4.1.4 Rangkaian Latch, PWM, Monostabil dan PAL 

Pada rangkaian ini masukan diberi suatu tegangan dan sinyal start diaktifkan 

maka pertama sinyal penggerak motor pengaduk akan aktif selama 15 detik. Setelah 

beberapa menit kemudian sinyal penyalaan JJ;;J) aktit: sinyal latch !C LF398 aktif 

(saat sinyal latch sudah aktif perubahan masukan latch harus tidak mempengaruhi 

keluarannya dalam beberapa saat). Sinyal trigger untuk mulai konversi tegangan 

analog ke panjang pulsa /C LM555 aktif dan sekaligus juga untuk mulai pulsa 

keluaran Monostabil. Keluaran PAl, mengeluarkan panjang pulsa untuk 1 V sama 

dengan 0 detik pulsa dan 4 V sama dengan 12 detik pulsa. 

4.1.5 Rangkaian Penggerak Motor dan Valve 

Pengujian rangkaian ini dengan cara memberikan sinyal high dan low pada 

masukan. Saat masukan high keluaran akan mengalirkan arus (transistor Ol'.J) 

sedangkan saat masukan low keluaran tidak akan mengalirkan arus (transistor OFF) . 
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4.L6 Rangkaian Mikrokontroler 8031, Keypad, ADC dan DAC 

Pengujian rangkaian ini pertama LCD mengeluarkan tampilan pemtuka, 

dengan keypad kita masukkan setting derajat putih yang kita inginkan. Dari DA C 

akan dikeluarkan tegangan yang bersesuaian dengan masukan keypad. Pada masukan 

ADC diberi masukan tegangan setelah ditrigger pada layar LCD akan keluar nilai 

pembacaan yang bersesuian dengan masukannya. 

4.2 PENGU.TIAN PERANGKA T LUNAK 

Pengujian software sangat penting sehingga saat pengisiannya cukup sekali 

saja bila tidak teijadi kesalahan. 

4.2.1 Perangkat Lunak Fuzzy 

Setelah mendapatkan data-data yang cukup dari pengujian dan pengukuran, 

dilakukan pembuatan program logika .fi.1zz_y pada kompiler INSiGHT 11. Bentuk 

tampilan dari kompiler INSiGHT II dapat dilihat pada gambar 4.1. 

Hasil dari program tersebut disimpan dalam bentuk file TA l.TNS. Sebelum 

program ini dikompilasi lebih lanjut, terlebih dahulu harus diuji secara simulasi 

menggunakan simulator NLX220 yang terdapat pada software INSiGHT II, apakah 

program tersebut telah bckerja dengan benar. 



__ ) l-ilc ~dit Simulator LJownload View Window Help 

CD~ lfiltffi!U LLLD LLLD l~ liJ ~ 

INPUTS 
Timer (Timer l 
Actuul 
~r:t 

Ti111t=rlu 

OUTPUTS 
lim.-:~ 

Out 

FUllY VARIABLE~ 

Timer 

Actunl 

St:"l 

Timerln 

I imcr is high l ~~U. U. ::iymmctric Inclusive J 
AL"lu<tl i~ MIN8 ( St'l 63. Riyhl Exdu~ivt') 
Actual Is MIN7 ( Set. .110, Rlj:~ht Exclusive l 
Actual iG MIN6 (Set, 25, Rioht ExcluGive) 
Actuol is MIN~ l ::ict. 1 ~. I light l::xclusivc J . -. - .... -. - - . . . 

Gambar 4. I Tampilan program kompiler INSi<iH'J' 

Timer 

Out 
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Prosedur simulasi terlebih dahulu adalah membuat suatu file text yang berisi 

data-data simula.si. Kemudian simulator dijalankan dan hasilnya dapat dilihat baik 

dalam bentuk grafik seperti pada gambar4.2. 
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~liNSiGtH -(Fuzzv Model Simulalm- TA1.1NS] l!!lliJI3 
S! file Idit B.un Y:iew ~indow .t!elp 

LO ~I I==' ~~:=!...!::11~~=1!....!:::::1~===1=' !....!:::::1 ~==-1 ----..,...-, 

I 
90 100 11 0 120 130 140 150 160 170 180 190 

!)0 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 

ress Fl NUM 
Gambar 4. 2 Hasil simulasi dalam bentuk grafik 
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4.2.2 Perangkat Lunak PAL 

Pembuatan program untuk PAL dengan menggunakan kompiler WarpR-1 

pembuatan progaram pada editor Galaxy dan simulasinya dengan Nova. Perangkat 

lunak ini mampu membuat /C PALCE22V10 untuk mengeluarkan keluaran sesuat 

masukan seperti pada penjelasan pada BAB Ill . 

~Galaxy • 

Eile .E.dit ~earch Marks ':iHDL .Qptions Fon! Window 

~ d : \ta\simulasi\konhol3. vhd · 1!!1~ 13 

~g~ JU~~~ ~~_j ~~ill.Lll1.2tl2!1 ~ 
~ilorary Ieee; 
2 Use Ieee.Std_Logic_1164.All; 
3 Use ~ork.Std_arith.all; 
4 
5 Entity Control is Port ( 
6 

'1 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

~tart: 

Clk: 
Counter: 
purmO: 
purm: 
purmout: 
laropu: 
latch: 
trigger: 
pengadul>':: 

In Std_Logic; 
In Std_ Logic; 
In Std_Logic_Vector(3 downto 0); 
In Std_Logic; 
In Std_Logic; 
InOue Std_Logic; 
InOut Std_Logic; 
InOue Std_Logic; 
InOue Std_Logic; 
InOue Std_Logic); 

1 '1 Attribute Pin Ntu\'lbers of Control: 
18 Entity Is 
19 
20 

21 
22 
23 

Line 1 of 117 

"start:6 " 
"Counter(3) :10 " 
"Counter (2) :9 " 
"Counter(l) :8 " 
"Counter(O) :7 " 

& 

& 

& 

& 

& 

Gambar 4. 3 Editor Galaxy 

I Undos: lJ I Unchanged 
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Program Warp tersebut disimulasikan dahulu dengan software Nova apakah 

sudah sesuai seperti yang diinginkan. Hasil simulasi secara grafik dapat dilihat seperti 

pada gambar4.4. 

0001 elk 

0006 start 

0007 counter 0 
1-----' 

0008 counter 1 

0009 counter 2 

001 0 counter_J 

0018 pengaduk 

0019 lampu 

0023 latch 

0022 trigger 

0003 pwm 

0002 pwmO 

0020 pwmout 

1-------' 

1---------' 

1----------~ 

1---' 

Gambar 4. 4 Simulasi program PAl, dengan Nova 

Setelah semuanya sesuai seperti yang diinginkan, file has11 compilasi (*.jed) 

diisikan pada /C PAL22V10 dengan menggunakan ALL-07. 

4.2.3 Perangkat lunak Mikrokontroler 8031 

Untuk Mikrokontroler 8031 program yang sudah dibuat dengan dengan file 

* .asm dikompile dengan X8051 sehingga menjadi file *.bin. File *.bin ini kemudian 
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disimulasikan dengan EPROM Emulator kalau sudah sesuai baru dimasukkan pada 

EPROM dengan menggunakan AL L-07 programer. 

4.3 I)ENGlJKlJRAN HlJBlJNGAN ANTAI{A DERAJAT PlJTIH DAN 

TEGANGAN 

Proses kalibrasi sensor dilakukan dengan menghubungkan pembacaan sensor 

dalam satuan tegangan dengan hasil pembacaan derajad putih detektor derajad putih 

standar yang dimiliki oleh industri kertas. Untuk itu digunakan 10 contoh bahan 

kertas yang berbeda derajat putihnya dan diperoleh hasil pengukuran seperti pada 

tabel 4. 1. 

Tabel4. lHubungan Derajat Putih Sample dengan Tegangan 

No Derajat Putih (%) Tegangan Keluaran(V) 

1 56,80 0,69 

2 71,90 2,18 

3 74,09 2.41 

4 74,76 2,48 

5 74,85 2,49 

6 81,65 3,17 

7 81,92 3,19 

8 87,82 3,78 

9 89,13 3,91 

10 89,39 3,94 
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Dari tabel 4.1 tersebut dapat diperoleh hubungan antara derajat putih dengan 

tegangan yaitu kenaikan satu persen derajat putih sama dengan kenaikan tegangan 

keluaran sebesar 0,1 V. Dari data tersebut kta dapat melihat bahwa pembacaan sensor 

cukup baik dan linier. 

4.4 PENGUKURAN HUBUNGAN ANTARA PEMUTIH DAN DERAJAT 

PlJTIH 

Dari percobaan diperoleh hasil data hubungan antara pemutih dan perubahan 

derajat putih seperti terlihat pada tabel 4.2. Pada percobaan tersebut menggunakan 

bahan 1,5 ons tepung dan air 300m! 

Tabel 4 . 2Hubungan antara pemutih dengan derajat putih 

No Pemutih (ml) Derajat Putih (%) 

1 0 66,0 

2 2 69.2 

3 4 72,9 

4 6 76,7 

5 8 80,4 

6 9 83 .6 

7 10 86,3 

8 12 89,1 

9 14 Jenuh 

10 16 Jenuh 
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Dari tabel diatas kita dapat menyimpulkan bahwa 1 ml pemutih akan mening 

katkan nilai derajat putih +/- 2% .. Tepung yang digunakan dalam percobaan ini 

adalah tepung sagu. Untuk tepung jenis yang lain mungkin akan mempunyai nilai 

perubahan yang berbeda untuk komposisi bahan dan pemutih yang sama. 



"Hai hamba - hamba Ku yang beriman, 
sesungguhnya bumi Ku sangat luas, maka 

sembahlah Aku saja" 
(QS. AI Ankabut 56) 

BABV 
PENUTUP 



5.1 KESIMPlJLAN 

BABY 

PENUTlJP 

Dari keseluruhan pelaksanaan tugas akhir ini, mulai konsep, perencanaan, 

perancangan, pembuatan sampai uji coba prototipe alat maka dapat dipelajari dan 

disimpulkan beberapa hal antara lain: 

Pentingnya sinyal referensi pada sistim sensor un~uk mengurangi kesalahan 

pembacaan karena perubahan parameter tertentu. 

2 Mikrokontroler NLX220 berperan dalam pengambilan keputusan c!alam 

penambahan zat pemutih dengan menggunakan logikajic.::y. 

3 PAL berperan untuk mengatur pewaktuan keseluruhan sistem. Penggunaan 

ICP AL san gat membantu dalam memperoleh rangkaian digital yang ringkas. 

4 Proses yang lambat dikarenakan pemutihan bahan harus dalam bentuk larutan 

sedangkan pengambilan data derajat putih bahan saat bahan sudah 

mengendap. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk menunggu bahan 

mengendap dan siap diambil data derajat putihnya. 

5 Kontrol dengan logih. jic::y merupakan kontrol yang nonlinier dengan 

maksud memperoleh hasil yang diharapkan lebih baik. 

6 Pengontrolan derajad putih tepung sagu mencapai titik jenuh pada nilai 89,1 %. 

7 Hasil yang berbeda mungkin terjadi untuk jenis tepung yang lain. 

58 



5.2 SARAN 

Untuk penyempurnaan dan pengembanagn prototipe alat yang telah dibuat, 

penulis menyarankan: 

Pencarian cara pensensoran lain tanpa harus menunggu untuk pengendapan 

bah an. 

2 Untuk mctode penyensoran yang sama ditambahkan sistim untuk 

mempercepat proses pengendapan. 

3 Dalam perancangan sistem berbasis fu::::y diperlukan data-data yang akurat 

mengcnai prilaku sistem sehingga berguna dalam menentukan fungsi 

keanggotaan dan rul<:nya. 

4 Perlu dipikirkan pemodulasian sumber cahaya agar tidak dipengaruhi cahaya 

liar. 

59 



.. 
"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, 

maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 
sebagian dari rezeki Nya. Dan hanya kepada-Nya kamu 

(kembali setelah) dibangkitan" 
(QS. AI Mulk 15) 

DAFTAR 
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LAMPIRAN B : Perangkat Lunak 

Listing Program Fuzzy 

Timer 
Actual 
Set 
Timer IN 

,, 

INPUTS 
Timer (Timer) 
Actual 
Set 
Timer In 

OUTPUTS 
Timer 
Out 

FUZZY VARIABLES 

""": 
.r(" 

) 
NLX220 t<:: 

~ 
~ ... 

Timer is high (250, 0, Symmetric Inclusive) 
Actual is min8 (Set, 63, Right Exclusive) 
Actual is min7 (Set, 40, Right Exclusive) 
Actual is min6 (Set, 25, Right Exclusive) 
Actual is min5 (Set, 15, Right Exclusive) 
Actual is min4 (Set, 6, Right Exclusive) 
Actual is min3 (Set, 2, Right Exclusive) 
Actual is min2 (Set, 1, Right Exclusive) 
Actual is min 1 (Set, 0, Right Exclusive) 
Actual is pas (Set, 0, Symmetric Inclusive) 
Timerln is low (10, 0, Left Inclusive) 
Timerln is high (200, 0, Right Exlusive) 

RULES 
If Timer is high and Actual is Min8 then outl = 133 
If Timer is high and Actual is Min7 then outl = 96 
If Timer is high and Actual is Min6 then outl = 83 
If Timer is high and Actual is Min5 then out1 = 72 
If Timer is high and Actual is Min4 then out1 = 64 
If Timer is high and Actual is Min3 then outl =58 
If Timer is high and Actual is Min2 then outl =54 
If Timer is high and Actual is Mint then outl =52 
If Timer is high and Actual is Pas then out 1 = 51 
IfTimeriN low then Timer= 250 
If Timerln high then Timer = 0 

I I .. 
:> Timer ... 

.... 
,;> Out 



LAMPIRAN B Perangkat Lunak 

Listing program HDL 

Library Ieee; 
Use Ieee.Std_Loglc 1164 .All; 
Use Work . Std_arith.all; 

Entity Control is Port ( 

start: In Std_Logic; 
Clk: In Std _Logic; 
Counter: In Std_Logic_ 
pwmO: In Std Logic; 
pwm: In Std_Logic; 

Vector(3 

pwmout: In Out Std_Logic; 
lampu: InOut Std _Logic; 
latch: Inout Std _Logic; 
trigger: In Out Std _Logic; 
pengaduk: InOut Std_Logic); 

Attribute Pin Numbers of Control : 
Entity Is 

"start:6 " & 

"Counter ( 3) :10 " & 

"Counter(2):9 " & 

"Counter (l) : 8 " & 

"Counter(O) :7 " & 

"pwm0:2 " & 

"pwm : 3 " & 
"pwmout:20 " & 

"lampu:19 " & 

"latch:23 " & 

"trigger:22 " & 

"pengaduk:18"; 

End Entity Control; 

Architecture Arch Control of Control is 
type state is (a , b, c, d, e, f); 
signal cur_ st : state :=a; 
signal nx st : state :=a; 

Begin 
syn : Process 

Begin 
wait until (Clk'event and Clk='1'); 
cur st <= nx st; 

- -
end process syn; 

combin : Process (cur_st , counter, start, pwm, pwmO) 
begin 
case cur st is 
when a => 

lampu <=' 0 ' ; 
latch <='1 '; 
trigger <='1'; 
pengaduk <='0'; 
pwmout <= '0'; 
if start='1'then nx st <=a ; 
else nx st <= b; 
end if; 

when b => 
lampu <='0'; 
latch <='1'; 
trigger <=' 1' ; 
pengaduk <='1' ; 
pwmout <= '0'; 
if start='1' then nx st <=a; 
elsif (counter="OOOO")then nx st <= b; 
else nx st <= c; 
end if; 

down to 0); 



when c => 
lampu <='0'; 
latch <='1'; 
trigger <=' 1'; 
pengaduk <='0'; 
pwmout <= '0'; 
if start='l' then nx_st <=a; 
elsif (counter="0001") 
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or (counter="0010") or (counter="0011") or (counter="0100") 
or (counter="0101") or (counter="0110") or (counter="0111") 
or (counter="1000") or (counter="l001") or (counter="l010") 
then nx st <= c; 
else nx st <= d; 
end if; 

when d => 
lampu <='1'; 
latch <=' 1 ' ; 
trigger <='1'; 
pengaduk <='0'; 
pwmout <= '0'; 
if start='1' then nx_ st <=a; 
elsif (counter="1011") or (Counter="1100") or (Counter="1101") 
then nx st <= d; 
else nx st <= e; 
end if; 

when e => 
lampu <='1'; 
latch <='0'; 
trigger <='0'; 
pengaduk <='0'; 
pwmout <= (pwm and (not pwmO)); 
if start='1' then nx st <=a; 
else nx st <= f; 
end if; 

when f => 
lampu <='1'; 
latch <='0'; 
trigger <='1'; 
pengaduk <='1'; 

pwmout <= (pwm and (not pwmO)); 
if start='1' then nx_st <=a; 
elsif (Counter="1110") or (Counter="1111") then nx st <= f; 
else nx st <= b; 
end if; 

End Case; 
End process combin; 

End Arch_Control; 



Listing program uC8031 

·************************************** 
Tugas Akhir 

*************************************** 
·* * 

ORG OOH 
AJMP START 
ORG 03H 
AJMP INTRO 
ORG l3H 
A.lMP INTRJ 

; LCD CONSTANT A 
DISPCLR EQU 000000018 
FUNCSET EQU 00 I IIOOOB 
ENTRMOD EQU 000001108 
DJSPON EQU 000011008 
CURSOR EQU 00001 !JOB 
BLINK EQU 000011018 

:KEYPAD CONSTANTA 
COLOMJ EQU lOIIIlllB 
COLOM2 EQU llOlllllB 
COLOM3 EQU lllOIIIIB 

;DEVICE ADDRESS [LCD] 
LCD EQU OAOOOH 
LCDO EQU LCD+O 
LCDJ EQU LCD+! 

:DATA SETING INPUT 
DT EQU79H 
DATAl EQU7811 
DATA2 EQU 77!:-l 
OTT AMI EQU 76!:-l 
DTTAM2 EQU 75!1 
ACTJ EQU74H 
ACT2 EQU 73!:-l 
ACTTAMI EQU 72[! 
ACTT AM2 EQU 71 H 

START 
SET8 Pl.7 
LCALL lNIT.LCD 
MOV DPTR,#PEMBUKA 
LCALLPRINTSTRINGI 
MOV DPTR,#PEMBUKA I 
LCALL PRINTSTRING2 

POSAWAL: 
LCALL POS!Sl2.13 

CEK789: 
LCALL CEKKEY 
PUSHB 
PUSH A 
LCALL SIMDA TA 
MOV DATAl,DT 
MOV A,#48 
ADDA,DT 
MOVDT,A 
MOV DTTAMl ,DT 
POPA 
POPB 
CJNE A,# I llOB,CEK789 
PUSHB 
LCALL TAMPJL 
POP8 
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MOVR7,8 
CINE R7,#2,BUKAN9 

CEKO: 
LCALL CEKKEY 
PUSHB 
PUSH A 
LCALL SIMDATA 
MOV DA TA2,DT 
MOV A,#48 
ADDA,DT 
MOVDT,A 
MOV OTT AM2,DT 
POPA 
POPB 
CJNE A,#O lllB,CEKO 
MOVR7,B 
CJNE R7,#0,CEKO 
LCALL T AMPIL 
MOV A,#OFH 
SIMP CEKENTER 

POSAWALI: 
SIMP POSA W AL 

8UKAN9: 
CEK0_9: 

LCALL CEKKEY 
PUSHB 
PUSH A 
LCALLSIMDATA 
MOV DATA2,DT 
MOV A,#48 
ADDA,DT 
MOVDT,A 
MOV DTTAM2,DT 
POPA 
POPB 
CJNE A,#OlllB,CEK0_9B 
MOVR7,8 
CJNE R7,#2,CEK0_9!3 
SIMP CEK0_9 

CEK0_9B: 
LCALL T AMPIL 
MOV A,#OFH 

CEKENTER: 
LCALL CEKKEY 
CJNE A,#O Ill B,POSA WALl 
MOVR7,B 
CINE R7,#2,POSAWAL1 
CLR Pl.7 
LCALL TAMPIL 

MOV IE,#85H 
MOV JP,#OJH 
SETBTCON.2 
SETB TCON.O 

MOV DPTR,#SETTING 
LCALL PRINTS IRING I 
LCALL POSJSI 1.13 
MOV A,DTTAMI 
LCALLDATAOUT 
MOV A,DTT AM2 
LCALL DATAOUT 
MOV DPTR,#ACTUAL 
LCALL PRINTSTRING2 

MAIN: 
SIMP MAIN 
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SJMP POSIS!l 
!NTRO: POSJS!l.l: 
~SELESAl: MOV A,#l 

SETB PL7 POSISII: 
MOV DPTR,#SET ACT ADD A,# I 00000008 
LCALL PRINTSTRlNG I POSISI.SUB 
MOV DPTR,#KOSONG DECA 
LCALL PRINTSTRING2 LCALL CONTROLOUT 
LCALL POSJS12.8 RET 
MOV A,DTTAMI 
LCALL DATAOUT PRINTSTRING2: 
MOV A,DTTAM2 LCALL POS!Sl2.! 
LCALL DA T AOUT SJMP PRINTSTRING 

SELESAI: 
SJMP SELESAI PRINTSTRING I: 
RET! LCALL POSISII.l 

lNTRI: 
' LCALL POSISI2.13 PRINTSTRING: 

MOV A,ACTTAMl SJMP OUTSTRING 
LCALL DATAOUT PRINTSTRINGLOOP: 
MOV A.ACTT AM2 LCALL DA T AOUT 
LCALL DA T AOUT lNC DPTR 
RETI 

OUTSTRING: 
TAMPIL CLRA 

CJNE A,#IIIOB,BARJS2 MOVC A,@A+DPTR 
MOV A,#! JNZ PRINTSTRINGLOOP 
JMP CETAKBARJS RET 

BARJS2: CJNE A,# IIOIB,BAR!S3 
' MOV A,#2 CONTROLOUT: 

JMP CET AKBARIS PUSHDPH 
• BAR I S3: C.JNE A,# I 0 II B,BAR I S4 PUSHDPL 

MOV A,#3 MOV DPTR,#LCDO 
JMP CET AKBARIS SJMP LCD.OUT 

, 
BARJS4: C.INE A,#OIIIB,MAIN DATAOUT: 

MOV A,#4 PUSHDPH 
JMP CET AKBAR IS PUSHDPL 
RET MOV DPTR,#LCDI 

LCD.OUT: 
CETAKBARIS 

PUSH A 
MOVX @DPTR,A 

MOV A,#4 DELAY.LCD: 
MULAB MOV A,#250 
MOVB,A DJNZACC,$ 
POPA POPDPL 
ADDA,B POPDPH 
MOV DPTR,#ANGKA RET 
MOVC A,@A+DPTR 
MOVRO,A DELAY lNIT.LCD 
LCALL OAT AOUT MOVR6,#20H 
MOV A,RO DL Y.LCD.LP: 
MOVR!,#48 MOVR7,#0 
SUBBA,Rl DJNZR7,$ 
RET DJNZ R6,DL Y.LCD.LP 

RET 
POS!SI2.13: 

MOV A,#13 INIT.LCD 
SJMP POSISI2 MOV A,#DISPCLR 

POSIS12.8: LCALL CONTROLOUT 
MOV A,#8 LCALL DELAY INIT.LCD 
SJMP POSISI2 MOV A,#FUNCSET 

POSIS12 .1: LCALL CONTROLOUT 
MOV A,#l LCALL DELA Y.INIT.LCD 

POSTSI2 MOV A,#DTSPON 
ADD A,# 110000008 LCALL CONTROLOUT 
SJMP POSISI.SUB LCALL DELA Y.INIT.LCD 

POSISII.l3: MOV A,#ENTRMOD 
MOV A,#I3 LCALL CONTROLOUT 



LCALL DELAY fNlT.LCD 
RET 

SIMDATA: 
SWAP A 
MOV R7,8 
ORLA,R7 
CJNE A,#IIIOOOOOB,LAGII 
MOVDT,#7 
SJMP SELS!MDT 

LAGII: 
C.TNE A,# IIIOOOOIB,LAG!2 
MOVDT,#8 
S.TMP SELSIMDT 

LAG!2 
C.JNE A,#IIIOOOIOB,LAG!3 
MOVDT.#9 
SJMP SELSIMDT 

LAGI3 
C.TNE A,#IIOIOOOOB,LAGI4 
MOVDT,#4 
SJMP SELS!MDT 

LAGI4: 
C.TNE A,# IIOIOOOIB,LAGI5 
MOVDT,#5 
SJMP SELSIMDT 

LAG15 
C.INE A,# 110 IOOIOB,LACil6 
MOVDT,#6 
SJMP SELSlMDT 

LAGI6: 
C.INE A,#lOIIOOOOB,LAGI7 
MOVDT,#I 
S.IMP SELSIMDT 

LAGI7: 
C.TNE A,#IOIIOOOIB,LAGI8 
MOVDT,#2 
SJMP SELSIMDT 

LAGI8: 
C.TNE A,# IOIIOOIOB,LAGI9 
MOV DT,#3 
SJMP SELSlMDT 

LAG!9: 
MOV DT,#O 

SELSIMDT: 
RET 

CEKKEY: 
MOV Pl ,#COLOMI 
MOVB,#O 
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MOV A,Pl 
ANLA,#OFH 
C.TNE A,#OFH,ENDCEKKEY 
MOV PI,#COLOM2 
MOVI:l,#l 
MOV A,Pl 
ANLA,#OFH 
C.TNE A,#OFH,ENDCEKKEY 
MOV Pl,#COLOM3 
MOVB,#2 
MOVA,Pl 
ANLA,#OFH 
C.INE A,#OFH,ENDCEKKEY 
SJMPCEKKEY 

ENDCEKKEY: 
PUSH A 
PUSHB 

DEBOUNCE: 
MOV A,Pl 
ANLA,#OFH 
C.TNE A,#OFH,DEBOUNCE 
POPB 
POPA 
RET 

SET ACT: 
DB 'Setting= Actual ',0 

KOSONG: 
DB ',0 

SETTING: 
DB ' Setting : ',0 

ACTUAL: 
DB ' Actual · ',0 

PEMBUKA: 
DB 'Masukkan Setting',O 

PEMBUKA!: 
DB '(70s/d90) : ',0 

ANGKA 
DB '74108520963', 13 
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