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ABSTRAK 

 
Abstrak : 

Gangguan listrik dapat terjadi pada saat sistem menyalurkan 
energi listrik dari sumber hingga beban. Gangguan internal berasal dari 
peralatan listrik itu sendiri, salah satunya adalah arus starting motor. 
Sedangkan gangguan eksternal dapat disebabkan oleh beberapa factor, 
seperti gangguan hubung singkat atau beban lebih. Semua gangguan yang 
terjadi dapat merusak peralatan sistem tenaga listrik sehingga 
mengganggu pasokan listrik ke konsumen. 

PT Pertamina (Persero) RU II Production Sungai Pakning 
memiliki motor pompa P3B yang bertugas untuk memompa minyak 
LSWR (Low Sulphur Waxy Residue) dari tangki kilang menuju kapal 
tangki. Motor Induksi saat di-start akan menarik arus 6 sampai 12 kali 
lipat dari arus beban penuh motor. Pada tugas akhir ini akan mengatur 
setting relay sofstarter motor P3B agar saat kondisi start, arus starting 
tidak mencapai batas proteksi relay overcurrent. Jika arus starting 
mencapai titik tersebut maka relay overcurrent akan bekerja, walaupun 
seharusnya tidak boleh bekerja, karena relay overcurrent membaca 
sebagai gangguan dan akan membuat sistem tenaga listrik tidak bekerja 
secara normal karena ada pemutusan arus secara mendadak. Perusahaan 
ini menetapkan waktu pengecekan relay setiap 3 tahun untuk melihat 
kondisi setting relay dan melakukan setting ulang setiap 5 tahun sekali. 

 
Kata kunci : Koordinasi Proteksi, starting motor, dan softstarter 
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ABSTRACT 

 
Abstract : 
 

Electrical interference can occur when the system delivers 
electrical energy from the source to the load. Internal interference derived 
from the electrical equipment itself, one of which is the current of the 
starting motor. While external interference can be caused by several 
factors, such as short circuit or overload. All inteference that occured can 
damage the electrical system equipment so it can disrupts the electricity 
supply to costumers. 

PT Pertamina (Persero) RU II Production Sungai Pakning has a 
P3B pump motor to pump LSWR (Low Sulfur Waxy Residue) oil from 
the refinery tank to the tanker. The induction motor when start will draw 
a current 6 to 12 times the full load current of the motor. In this final 
project, the setting of the P3B motor sofstarter relay will be set so at the 
start, the starting current does not reach the overcurrent relay protection 
limit. If the starting current reaches this point, the overcurrent relay will 
work, although it should not work, because the overcurrent relay reads as 
inteference and will make the power system does not work normally 
because there was a sudden termination of the current. This company sets 
a relay checking time every 3 years to see the condition of the relay 
settings and to reset them every 5 years. 

 
Keywords : Protection Coordination, Starting motor, and Softstarter  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Rele arus lebih merupakan suatu jenis rele yang bekerja 
berdasarkan besarnya arus masukan, apabila besarnya arus 
masukan melebihi suatu harga tertentu yang dapat diatur maka 
rele ini bekerja. Arus kerja dideteksi menurut gulungan sekunder 
dari trafo arus (CT) [1]. Pengaman bekerja dengan cara 
memisahkan bagian yang mengalami gangguan dengan yang 
tidak mengalami gangguan agar sistem dapat menjalankan 
operasinya dan dapat meminimalisir kerusakan pada peralatan. 

Motor listrik adalah motor yang mengkonversikan energi 
listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik yang digunakan 
pada dunia industri adalah motor induksi. Namun yang menjadi 
permasalahan pada motor induksi adalah starting motor induksi 
menarik arus yang cukup besar, karena menggerakkan rotor dari 
keadaan diam[2]. Arus starting yang besar akan menimbulkan 
jatuh tegangan pada sistem kelistrikan dan merusak peralatan 
listrik yang ada disekitarnya. Tetapi dengan adanya sofstarter 
motor, maka arus starting menjadi lebih kecil ±50% dari arus 
starting tanpa bantuan softstarter [2]. 

Masalah yang terdapat pada PT Pertamina (Persero) RU II 
Production Sungai Pakning adalah ketika motor pompa minyak 
LSWR (Low Sulphur Waxy Residue) P3B dan kondisi beban 
seluruhnya menyala, maka akan terjadi blackout. Tugas Akhir ini 
merupakan evaluasi koordinasi relay proteksi generator dan 
proteksi distribusi terhadap relay sofstarter motor pompa minyak 
LSWR P3B untuk menghilangkan trip yang terjadi pada HVCB 
saat adanya arus starting motor sehingga relay proteksi dapat 
bekerja dengan baik sesuai dengan fungsi proteksi sebagai 
pengaman. 
 
 
1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah  
1. Setting overcurrent relay. 
2. Pengaruh softstarter terhadap setting relay.  
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1.3 Tujuan 
  

Pada tugas akhir ini bertujuan sebagai berikut :  
1. Mengetahui dampak arus starting motor P3B terhadap 

koordinasi proteksi. 
2. Mengetahui kemampuan sistem proteksi ketika starting 

motor pompa P3B. 
 
1.4 Metodologi 
 
1. Studi Literatur 

Hal ini mencakup pencarian sumber – sumber terpercaya 
dari buku, jurnal dan informasi yang berhubungan dengan 
arus starting dan koordinasi proteksi. 

2. Pengumpulan Data 
Mengumpulkan data – data yang diterima dari perusahaan 
untuk di analisis. 

3. Pemodelan Sistem 
Membuat single line diagram (SLD) menggunakan software 
ETAP 16.0.0 sesuai dengan data yang telah diterima. 

4. Analisis dan Simulasi Sistem 
Melakukan simulasi setting koordinasi dan membuat 
analisis terkait dengan permasalahan yang ada. 

5. Penyusunan Laporan 
Laporan ditulis berdasarkan pada analisis data dan 
kesimpulan yang diambil setelah dialakukan simulasi. 
 

1.5 Sistematika 
 

Penyelesaian Tugas Akhir ini dilakukan dengan sistematika 
sebagai berikut: 

1. BAB I 
Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi, 
sistematika pembahasan dan relevansi dari tugas akhir. 
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2. BAB II 
Dalam bab ini berisi tentang materi tentang teori hubung 
singkat, rele pengaman, dan teori lainnya yang memiliki 
hubungan dengan tugas akhir.   

3. BAB III 
Pada bab ini menjelaskan sistem sistem  kelistrikan dan 
spesifikasi peralatan listrik yang terdapat di PT Pertamina 
(Persero) RU II Production Sungai Pakning. 

4. BAB IV 
Bab ini berisi tentang pembahasan analisa dari data-data 
yang telah diproses dalam perhitungan dan simulasi 

5. BAB V 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil 
analisa perhitungan yang telah dilakukan. 
 

1.6 Relevansi 
  

Hasil yang diperoleh dari tugas akhir ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Menjadi acuan pembaca apabila penelitian yang diambil 

mengenai koordinasi proteksi dengan pengaruh starting 
motor IEEE yang berlaku. 

2. Menjadi acuan apabila ada mahasiswa yang tertarik dan 
ingin meneruskan tugas akhir ini dengan metode modifikasi. 
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BAB II 
DASAR TEORI 

 
2.1 Motor Listrik 

 
Motor listrik merupakan mesin 3 fasa yang digunakan untuk 

mengkonversi energi listrik menjadi energi mekanik dengan 
skema aliran daya sebagai berikut : 

 

 
Gambar 2. 1 Skema aliran daya pada motor 

 
Motor induksi terdiri dari suatu bagian yang tidak berputar 

(stator) dan bagian yang bergerak memutar (rotor).  Bagian stator 
terdapat ruangan tempat kawat (konduktor) masing – masing 
fasa. Stator terdiri dari plat – plat besi yang disusun sama besar 
dengan rotor dan pada bagian dalam mempunyai banyak alur 
yang diberi kumparan kawat tembaga yang berisolasi.[7]  
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Gambar 2. 2 Konstruksi motor induksi 3 fasa sangkar tupai 

 
Untuk memperjelas prinsip kerja motor induksi tiga fasa, 

maka dapat dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:  
1. Tegangan tiga fasa yang diberikan pada belitan stator 

menghasilkan arus yang mengalir pada tiap – tiap fasanya.  
2. Amplitudo fluks yang dihasilkan pada fasa stator berubah 

secara sinusoidal dan arahnya tegak lurus terhadap belitan.  
3. Medan putar yang berputar dengan kecepatan sinkron (ns), 

besarnya nilai ns ditentukan oleh jumlah kutub p dan 
frekuensi f. 

4. Akibat fluks yang berputar tersebut maka timbul tegangan 
induksi pada belitan stator. 

5. Karena kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup, maka 
tegangan induksi tersebut akan menghasilkan arus dan 
menimbulkan gaya magnet yang membuat rotor berputar.  

6. Perbedaan kecepatan medan putar antara stator dan rotor 
disebut slip. 

7. Jika kecepatan putaran rotor (Nr) sama dengan kecepatan 
medan putar stator (Ns), maka slip bernilai nol. Hal ini 
membuat tidak ada fluks yang memotong belitan rotor 
sehingga pada belitan rotor tidak diinduksikan tegangan, 
tidak ada arus yang mengalir pada belitan rotor, sehingga 
rotor tidak berputar, karena tidak ada gaya yang terjadi pada 
rotor. [6] 
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2.2 Metode Start Motor 

 
Saat motor induksi dijalankan maka akan membutuhkan 

arus mula yang besar, hal ini dikarenakan kondisi slip seratus 
persen. Kondisi ini sama seperti kondisi Locked Rotor Current 
(LRC), dimana arus akan menjadi sangat tinggi akubat impedansi 
yang sangat kecil. Kenaikan arus dapat mencapai 6 sampai 12 
kali arus nominal motor. Arus starting ini mengakibatkan 
penurunan tegangan pada bus disekitar motor, yang dikenal 
dengan nama sag. Fenomena sag ini adalah merupakan suatu 
fenomena penurunan tegangan rms dari nilai nominalnya yang 
terjadi dalam waktu yang singkat, sekitar 10 ms sampai beberapa 
detik. IEC 61000-4-30 mendefinisikan voltage sag (dip) sebagai 
penurunan besar tegangan sementara pada titik di bawah nilai 
threshold-nya. IEEE Standard 1159-1995 mendefinisikan 
voltage sag sebagai variasi tegangan rms dengan besar antara 
10% sampai 90% dari tegangan nominal dan berlangsung selama 
0,5 siklus sampai satu menit.  

Hal – hal yang perlu diperhatikan sebelum mengoperasikan 
motor induksi adalah : 
1. Besar LRC motor. 
2. Letak motor yang harus sesuai dengan tegangan 

nominalnya. 
3. Jika LRC besar, maka tidak boleh menggunakan metode 

DOL, tetapi harus memakai metode softstarter, atau yang 
lainnya. 

 
2.2.1 Metode Start dengan DOL (Direct On Line) 

 
Penggunaan metoda ini sering dilakukan untuk motor-

motor AC yang mempunyai kapasitas daya yang kecil. 
Pengertian  start direct on line atau start secara langsung adalah 
motor yang akan dijalankan langsung di switch on ke sumber 
tegangan jala-jala dengan tidak perlu mengatur tegangan pada 
saat starting. 
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Gambar 2. 3 Skema starting DOL 

 
2.2.2 Metode Start dengan Sofstarter 

 
Softstarter menggunakan thyristor sebagai komponen 

utamanya untuk memperhalus start dari motor dengan mengatur 
tegangan yang masuk ke motor. Awalnya motor hanya diberikan 
tegangan yang rendah sehingga arus dan torsi rendah. Pada level 
ini motor hanya sekedar bergerak perlahan dan tidak 
menimbulkan kejutan. Selanjutnya tegangan akan dinaikan 
secara bertahap sampai ke nominal tegangannya dan motor akan 
berputar dengan dengan kondisi rpm yang nominal. Setelah 
motor mencapai rpm nominal maka sofstarter tidak digunakan 
lagi, karena alat ini digunakan hanya saat start saja 
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Gambar 2. 4 Sofstarter motor 
 
 
2.3 Relay Proteksi 

 
Relay Proteksi adalah suatu peralatan listrik yang dirancang 

untuk bekerja secara otomatis mendeteksi adanya  gangguan 
ataupun perubahan besaran-besaran listrik berupa besaran 
langsung maupun yang telah dikonversi seperti arus, tegangan, 
frekuensi dan lain sebagainya kemudian  dapat memberi 
informasi dalam bentuk alaram  ataupun perintah. Rele mengirim 
sinyal kepada circuit breaker agar dapat memutuskan atau 
menghubungkan penyaluran energi listrik dalam sistem.  
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Gambar 2. 5 Relay SR750 ABB 

 
 Transformator arus (CT) berfungsi sebagai alat pengindera 
yang merasakan apakah keadaan yang diproteksi dalam keadaan 
normal atau mendapat gangguan. Sebagai alat pembanding 
sekaligus alat pengukur adalah relay, yang bekerja setelah 
mendapatkan besaran dari alat pengindera dan membandingkan 
dengan besar  arus penyetelan dari kerja relay. Apabila besaran 
tersebut tidak setimbang atau melebihi besar arus penyetelannya, 
maka kumparan relay akan dengan cepat sesuai dengan waktu 
tunda untuk memberikan perintah pada circuit breaker. Sebagai 
sumber energi/penggerak adalah sumber arus searah atau batere. 
Didalam pengaturan dari sebuah rele harus dilakukan dengan 
benar dan tepat agar tidak mengalami kesalahan operasi saat 
terjadinya gangguan pada sistem tenaga listrik. Beberapa jenis 
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relay proteksi, kode dalam standar ANSI dan lambing dalam IEC 
dapat dilihat pada tabel 2.1. 
 
Tabel 2. 1 Kode dan Lambang Relay dalam standar ANSI dan 
IEC  
 

Nama Relay Kode ANSI Lambang 
IEC 

Over Speed Relay 12 

 

Under Speed Relay 14 

 

Distance Relay 21 

 

Over Temperature Relay 26 

 

Under Voltage Relay 27 

 

Over voltage Relay 59 

 

Directional Overpower Relay 32 

 

Negative Sequence Relay 46 
 

Negative Sequence Voltage 
Relay 

47 

 

Thermal Relay 49 

 

Instantaneous Overcurrent 
Relay 

50 

 

Inverse TimeOvercurrent Relay 51 

 

Inverse Time Earth Fault 
Overcurrent Relay 

50G 
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Definite Time Earth Fault 
Overcurrent Relay 

51N 

 

Voltage Restrained / Controlled 
Overcurrent Relay 

51V 

 

Power Factor Relay 55 

 

Neutral Point Displacement 
relay 

59 

 

Earth fault Relay 64 

 

Directional Overcurrent Relay 67 

 

Directional EarthFault Relay 67N 

 

Phase Angle Relay 78 

 

Autoreclose Relay 79 

 

Underfrequency Relay 81U 

 

Overfrequency relay 81O 

 

Differential Relay 87 

 

 
2.3.1 Elemen – Elemen Relay Proteksi 

 
Elemen – elemen ini membuat relay dapat bekerja secara  

sistematis. Kelengkapan peralatan utama dan  pendukung dalam 
relay adalah sebagai berikut: 
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1. Elemen Pendeteksi 
Peralatan pendukung seperti trafo arus (CT), trafo tegangan 
(PT), indikator temperatur dan lain sebagainya berfungsi 
merasakan besaran-besaran seperti tegangan, frekuensi, 
arus, temperatur dan lain sebagainya sesuai peruntukan 
proteksi relay. 
 

2. Elemen Pembanding 
Elemen pembanding  adalah pengolah data yang diterima 
dari elemen pendeteksi  kemudian membandingkannya 
dengan data maupun batasan-batasan nilai yang sudah 
ditentukan. 
 

3. Elemen eksekutor 
Elemen eksekutor ini adalah bagian dari proteksi relay yang 
memberi tanda maupun perintah ke peralatan lainnya seperti 
kumparan pemutus (tripping coil), kumparan penyambung 
(close coil), perangkat control maupun pengolah data 
lainnya. 
 

4. Kabel rangkaian (wiring system)  
Bagian ini merupakan rangkaian listrik yang 
menghubungkan rangkaian  sekunder, rangkaian pemutus 
dan rangkaian peralatan pendukung. 
 

5. Sumber energi 
Sumber energi umumnya menggunakan listrik AC dan DC 
sistem. 

 

2.3.2 Syarat Pemilihan Relay 
 
Dalam memilih proteksi relay yang akan dipergunakan 

perlu diperhatikan beberapa persyaratan sebagai berikut: 
1. Handal 

Memiliki kualitas  tinggi yang  dapat berfungsi dengan baik 
dalam waktu yang lama dan situasi lingkungan  kerja yang 
ditentukan. Untuk menjaga kehandalan proteksi relay perlu 
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diperhatikan batasan-batasan yang ditentukan pada proteksi 
relay itu sendiri dan tetap melakukan perawatan, 
pemeriksaan dan pengujian secara berkala. 
 

2. Akurasi tinggi 
Untuk menjamin keamanan dan keselamatan peralatan yang 
dilayani proteksi relay harus memiliki tingkat keakurasian  
yang tinggi atau sesuai dengan tingkat kebutuhan proteksi 
peralatan yang dilayani. 
 

3. Peka/ Reaksi Cepat (Sensitif). 
Relay proteksi harus dapat bekerja dengan cepat jika terjadi 
gangguan untuk memperkecil kemungkinan kerusakan 
maupun meluasnya efek berantai (domino effect). 
 

4. Selektif 
Dalam kondisi adanya gangguan relay proteksi harus sangat 
selektif dalam melakukan eksekusi sehingga tidak perlu 
memutus jalur ataupun peralatan yang tidak terdampak. 
 

5. Mudah 
Mudah dalam pemasangan, pengoperasian, perawatan dan 
kalibrasi. 
 

6. Ekonomis 
Dengan biaya minimal tidak mengurangi tingkat 
keakurasian, kehandalan kemudahannya. 

 

2.4 Relay Proteksi Arus Lebih 
 
Rele arus lebih (over current relay/OCR) merupakan 

peralatan proteksi yang berguna untuk mendeteksi kondisi tidak 
normal pada sistem dengan melihat besar arus yang mengalir. 
Rele arus lebih memiliki berbagai macam fungsi diantaranya 
sebagai rele beban lebih dan rele arus lebih pendeteksi 
gangguan.[9] 
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Karakteristk yang berlaku pada relay arus lebih antara lain 
adalah sebagai berikut 
1. Relay Waktu Seketika (Instataneous Relay) 

Relay yang bekerja dengan waktu tunda yang sangat singkat, 
yaitu 0,1 – 0,2 detik. 

 
 

Gambar 2. 6 Karakteristik Instataneous Relay 
 
2. Relay Waktu Tertentu (Definite Time Relay) 

Jika arus gangguan mencapai atau melebihi arus setting  
maka relay akan bekerja sesuai dengan waktu yang sudah 
ditentukan,  

 
Gambar 2. 7 Karakteristik Definite Time Relay  
 
3. Relay Waktu Terbalik (Invers Time Relay) 

Relay ini mempunyai karakteristik jika makin besar arus 
makin kecil waktu tundanya. Karakteristik waktunya 
dibedakan dalam tiga kelompok : 
a. Standar invers 
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b. Very invers 
c. Extremely invers 

 
Gambar 2. 8 Karakteristik Invers Time Relay 

 
Perhitungan arus gangguan hubung singkat, dipergunakan 

untuk nilai setelan arus lebih, terutama nilai setelan TMS (Time 
Multiple Setting) dari rele arus lebih dengan karakteristik jenis 
inverse. Nilai arus gangguan hubung singakat pada setiap lokasi 
gangguan diasumsikan lalu dipakai untuk memeriksa rele arus, 
apakah masih dapat dinilai selektif atau nilai setelan harus 
dirubah ke nilai lain yang memberikan kerja rele yang lebih 
optimum. Syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam penyetelan 
waktu relay adalah : 
1. Relay invers diatur sebesar 1,05 s.d. 1,3 × IBeban 
2. Relay definite diatur sebesar 1,2 s.d. 1,3 × IBeban 
3. Waktu minimum relay arus lebih pada penyulang tidak 

boleh lebih kecil dari 0,3 detik agar relay tidak trip akibat 
arus inrush trafo distribusi. 

4. Perbedaan waktu trip relay adalah 0,2 – 0,4 detik 
Pengaturan TMS dan waktu pada relay menggunakan 

standar invers yang menggunakan persamaan kurva waktu dan 
arus, yaitu : 

𝑇𝑀𝑆 =  
×

 ................................................ (2.1) 

 

𝑡 =  
×

 ............................................................. (2.2) 
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Dimana : 
t = Waktu trip (detik) 
TMS = Time Multiple Setting  
Ifault = Besar arus gangguan (Amp), dimana : 
Iset = Besar arus setting (Amp), dimana : 

 
Tabel 2. 2 Pemakaian α dan β sesuai jenis kurva yang digunakan 

 
Jenis Kurva α Β 

Standard Invers 0,02 0,14 
Very Invers 1 13,2 
Extremely Invers 2 80 
Long Invers 1 120 
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(Halaman Ini Sengaja Dikososngkan)  
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BAB III 
SISTEM KELISTRIKAN PT PERTAMINA 
(PERSERO) RU II PRODUCTION SUNGAI 

PAKNING 
 

3.1 Sistem Kelistrikan   
 
PT Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning adalah bagian 

dari PT Pertamina (Persero) RU II Dumai. Kilang Sungai 
Pakning dibangun pertama kali oleh Refinery Associated Canada 
pada 1968-1969. Unit proses yang dibangun adalah Crude 
Distillation Unit (CDU) dengan kapasitas pengolahan Crude Oil 
sebesar 25.000 barrel/hari. Pada 1975 kilang Sungai Pakning 
diambil alih oleh Pertamina, dan pada 1977-1982 dilakukan 
penambahan kapasitas menjadi 50.000 barel/hari. Kilang CDU 
Sungai Pakning menghasilkan produk naphtha, kerosene, solar, 
dan LSWR (Low Sulphur Waxy Residue). 

Sistem kelistrikan kilang Pertamina (Persero) RU II 
Production Sungai Pakning dan perumahan karyawan bersumber 
dari pembangkitan generator sendiri. Tabel 3.1 menunjukkan 
tentang sumber kelistrikan PT Pertamina (Persero) RU II 
Production Sungai Pakning. Lampiran 1 dan tabel 3.2 
menunjukkan nameplate dari generator yang digunakan. 
 
Tabel 3. 1 Pembangkit Listrik yang Digunakan  

No. Serial Generator Kapasitas 

1 900-06-GE-06 2500 kW 

2 900-06-GE-07 2500 kW 

 
Tabel 3. 2 Nameplate Generator  

Manufacture The Ideal Electric and Manufacturing 
Company Mansfield, Ohio, USA 

kW 2500 

kVA 3125 

Volt 3300 

Ampere 547 
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RPM 1500 

Power Factor 0,80 

Wire 6 

Hz 50 

Duty Cont 

 
  
3.2 Sistem Distribusi dan Pembebanan 
  

PT Pertamina (Persero) RU II Production Sungai Pakning 
memiliki sistem distribusi radial dengan level tegangan sebesar 
3300 Volt, dapat dilihat single line diagram gambar 3.1. Jenis – 
jenis beban yang terkelompok menjadi beberapa bagian dapat 
dilihat pada tabel 3.3. 
 
Tabel 3. 3 Beban listrik sistem 

No. Outgoing Feeder 
Daya 
(kW) 

1. CDU 
Topping Unit 1/2 350,37 
LSWR Pump CDU P6B/C 114,25 

2. ITY 
Feed Pump P1A/B 320 
Loading Pump P2A/B 250 
Loading Pump LSWR P3B 522 

3. Office 
Maintenance & HSSE Office, 
Workshop 

26,66 

4. UTL 
Power Station Prod. Office & Lab. 27,42 
WDCP 87,6 
Boiler B3/B5 73,12 

5. Jetty & WTP Jetty I/II, Firepump, WTP 191,94 

6. Housing 
Housing I 121,87 
Housing II 197,27 
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3.3 Motor P3B dan Softstarter 
  

Motor pompa loading LSWR P3B berfungsi untuk 
memompa minyak LSWR dari tangki pengumpul ke kapal 
tanker. Untuk nameplate motor P3B yang dapat dilihat pada tabel 
3.4, lampiran 2, dan lampiran 3. 
 

 
Gambar 3. 1 Motor pompa loading LSWR P3B 
 
 
Tabel 3. 4 Nameplate Motor P3B LSWR ITY 

Model AEJH-S2 Squirrel Cage Induction 
Motor 3-Phase 

HP 700 
Starting DOL 
Starting Peformance LRC ≤ 770 A 
Ampere 107 
Efficiency 95,8 % 
Power Factor 0,89 
RPM 1485 
Temp. Rise Limit Stator 80 OC 
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Karena arus starting motor melebihi arus nominal yang 
dimiliki generator, maka motor dipasang softstarter untuk 
membantu start. Jenis softstarter yang digunakan dapat dilihat 
pada tabel 3.5 dan spesifikasi softstarter dapat dilihat pada 
lampiran 4, lampiran 5, dan lampiran 6. 
 
Tabel 3. 5 Jenis Softstarter 

Nama Motortronics Solid State AC Motor Control 

Seri MVC Plus Series Medium Voltage Softstarters 
Volt 2300 – 7200  

 

 
Gambar 3. 2 Panel Motortronics softstarter dan incoming P3B 
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Gambar 3. 3 Single Line Diagram perusahaan  (kotak merah pada gambar menunjukkan posisi masalah)
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BAB IV 
EVALUASI RELAY MOTOR TERHADAP RELAY 

DISTRIBUSI DAN RELAY GENERATOR 
 
4.1 Pemodelan Sistem Kelistrikan  

Pemodelan sistem adalah kegiatan yang tujuannya adalah untuk 
membuat bagian atau fitur tertentu dari suatu sistem lebih mudah untuk 
dipahami, didefinisikan, diukur, divisualisasikan, atau disimulasikan 
dengan merujuknya ke pengetahuan yang ada dan biasanya diterima 
secara umum. Pemodelan sistem disini menggunakan software ETAP 
16.0.0. ETAP (Electric Transient and Analysis Program) merupakan 
suatu perangkat lunak yang mendukung sistem tenaga listrik. Perangkat 
ini mampu bekerja dalam keadaan offline untuk simulasi tenaga listrik, 
online untuk pengelolaan data real-time atau digunakan untuk 
mengendalikan sistem secara real-time. Fitur yang terdapat di dalamnya 
pun bermacam-macam antara lain fitur yang digunakan untuk 
menganalisa pembangkitan tenaga listrik, sistem transmisi maupun sistem 
distribusi tenaga listrik. 

Permasalahan yang diberikan oleh PT Pertamina (Persero) RU II 
Production Sungai Pakning adalah generator yang bekerja hanya 1 saja, 
yaitu GE.6 atau GE.7 saja (generator memiliki nameplate dan spesifikasi 
yang sama) dan motor gagal untuk start saat semua beban lain dalam 
kondisi bekerja. Pemodelan sistem kelistrikan dilakukan menggunakan 
software ETAP 16.0.0 dengan cara menggambar single line diagram 
(SLD) dan mengisi data – data peralatan yang digunakan ke dalam 
software. Pemodelan digunakan untuk memudahkan dalam analisis dan 
hubung singkat. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis 
hubung singkat (Short-circuit analysis) motor P3B untuk menentukan 
koordinasi proteksi motor P3B hingga ke generator saat starting.  
 
4.2 Analisa Hubung Singkat 

Koordinasi relay arus lebih menuju P3B memiliki 1 level tegangan 
3300 Volt dengan melewati  3 buah relay, yaitu OCR URG60, OCR 
SR750, dan OLR REM610. Gambar single line diagram GE.6 ke motor 
P3B dapat dilihat pada gambar 4.2.   
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Gambar 4. 1 Single Line Diagram GE.6 sampai motor P3B 
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Plot menggunakan software ETAP 16.0.0 dengan data eksisting relay  
dapat dilihat pada kurva TCC pada Gambar 4.3. 

 
Gambar 4. 2 Kurva eksisting dan kesalahan koordinasi proteksi motor 
P3B 
 
 Dari hasil plot kurva eksisting gambar 4.3 dapat dilihat adanya 
koordinasi proteksi yang kurang baik, yaitu : 
1. Kurva SR750 berada disebelah kiri dari kurva starting motor dan 

kurva REM610.  
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2. Kurva REM610 terlalu dekat dengan kurva starting motor, membuat 
relay terlalu sensitif. 

3. Kurva URG60 perlu di resetting agar dapat menyesuaikan dengan 
setting kurva SR750 yang baru.  
Karena arus nominal generator GE.6 adalah 547 A, maka pada motor 

dipasang softstarter. Softstarter motor di atur sebesar 200% FLA, 
sehingga : 
LRC (default )    ≤ 770 A 
LRC ( pengaruh softstarter ) = 200% × 107 A = 214 A 
Karena ada pengaruh softstarter maka arus setting untuk semua relay 
tidak boleh melewati 214 A agar tidak terjadi trip saat menyalakan motor 
listrik. Untuk melakukan resetting harus dilakukan perhitungan secara 
manual. Perhitungan manualnya adalah sebagai berikut : 

 
1. REM 610 - OL 

Merk  = ABB 
Tipe  = REM 610 
FLA motor  = 107 A 
ISC min bus 23 = 2625 A 
CT ratio  = 200 / 5 
 
Instantaneous setting 
Pick-up Setting 

1,6 ×  𝐹𝐿𝐴 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 < 𝐼  <  0.8 × 𝐼𝑠𝑐 min 
1,6 ×  107 𝐴 <  𝐼 <  0.8 × 2625 𝐴 

 171.2 𝐴 <  𝐼 < 2100 𝐴 
171,2 𝐴

200
 <  𝑇𝑎𝑝 <

2100  𝐴

200
 

0,856 <  𝑇𝑎𝑝 <  10,5  
Tap = 3       
t  = 0.1 s 
 

2. SR750 - P 
Merk  = GE Multilin 
Tipe  = 750 / 760 
FLA motor  = 107 A 
ISC max  = 20 × Iset extremely invers × Primer CT 
   = 20 × 0,63 × 200  
   = 2520 A 
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ISC min  = 2625 A 
CT ratio  = 200 / 5 
 
Instantaneous setting 
Pick-up Setting 

1,6 ×  𝐹𝐿𝐴 < 𝐼  <  0.8 × 𝐼𝑠𝑐 min 
1,6 ×  35,6 𝐴 <  𝐼 <  0.8 × 2625 𝐴 

56,96𝐴 <  𝐼 < 2100 𝐴 
56,96 𝐴

200
<  𝑇𝑎𝑝 <

2100  𝐴

200
 

0,2846 <  𝑇𝑎𝑝 <  10,5 
Tap  = 1.92 
∆t  = 0,2 s    
t  = 0,1 + 0,2 = 0.3 s 
 
Long Time Extremely Invers 
LT Pickup 

1,05 × 𝐹𝐿𝐴 <  𝐼 <  1,4 × 𝐹𝐿𝐴  
1,05 ×  107 <  𝐼 <  1,4 × 107 

112,35 <  𝐼 <  149,8 
112,35

200
<  𝑇𝑎𝑝 <  

149,8

200
 

0,561 <  𝑇𝑎𝑝 <  0,749 
Tap  = 0,7 
 
Time Dial / Time Multiple Setting (TMS) 
Jenis Kurva  = extremely invers 
t operasi = 0,3  

𝑇𝑀𝑆 =  

𝑡 ×
𝐼
𝐼

− 1

𝛽
 

𝑇𝑀𝑆 =  

0,3 ×
2520

40
− 1

80
 

𝑇𝑀𝑆 =  14,88 
Dipilih TMS =14.8 
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3. URG60 - P 
Merk  = GE Multilin 
Tipe  = G60 
FLA  = 220,8 A 
ISC max   = 20 × Iset extremely invers × Primer CT 
   = 20 × 0,38 × 800  
   = 6080 A 
ISC min  = 2625 
CT ratio  = 800 / 5 
 
Instantaneous setting 
Pick-up Setting 

1,6 ×  𝐹𝐿𝐴 < 𝐼  <  0.8 × 𝐼𝑠𝑐 min 
1,6 ×  220,8 𝐴 <  𝐼 <  0.8 × 2625 𝐴 

353,28 𝐴 <  𝐼 < 2100 𝐴 
353,28 𝐴

800
<  𝑇𝑎𝑝 <

2100  𝐴

800
 

0,4416 <  𝑇𝑎𝑝 <  2,625 
Tap  = 0,702 
∆t  = 0,2 s    
t  = 0,3 + 0,2 = 0.5 s 
 
Long Time Extremely Invers 
LT Pickup 

1,05 × 𝐹𝐿𝐴 <  𝐼 <  1,4 × 𝐹𝐿𝐴  
1,05 ×  220,8 <  𝐼 <  1,4 × 220,8 

231,84 <  𝐼 <  309,12 
231,84

800
<  𝑇𝑎𝑝 <  

309,12

800
 

0,2898 <  𝑇𝑎𝑝 <  0,3864 
Tap  = 0,38 
 
Time Dial / Time Multiple Setting (TMS) 
Jenis Kurva  = extremely invers 
t operasi = 0,5 s 

𝑇𝑀𝑆 =  

𝑡 ×
𝐼
𝐼

− 1

𝛽
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𝑇𝑀𝑆 =  
0,5 ×

6080
307,2

− 1

80
 

𝑇𝑀𝑆 = 2,441 
Dipilih TMS = 2,4 

 
Setelah hasil perhitungan didapatkan dan dimasukkan ke dalam input 

setting ETAP, maka terlihat plot kurva seperti yang ditunjukkan pada 
gambar 4.4. Dari gambar terlihat bahwa kurva SR750 sudah berpindah 
posisi ke sebelah kanan kurva REM610 tanpa bersentuhan dengan kurva 
manapun. Setting REM610 dan URG60 juga sudah diatur ulang agar tidak 
bersentuhan dengan setting SR750 yang baru.  

 
Gambar 4. 3 Kurva setelah resetting koordinasi relay proteksi motor P3B 
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BAB V 
PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 
 Setelah dilakukan simulasi dan analisa dari data yang diperoleh, 
maka didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Besar arus yang masuk ke motor saat start menggunakan softstarter 

menjadi arus starting motor yang baru, karena fungsi dari softstarter 
ini sendiri adalah menjaga agar arus starting motor tetap dalam 
keadaan yang sesuai dengan setting yang diberikan.  

2. Motor gagal untuk start saat semua beban lain dalam kondisi bekerja, 
meskipun sudah ada pengaruh dari softstarter, karena kurva SR750 
berada disebelah kiri dari kurva starting motor, sehingga saat start 
akan dibaca sebagai gangguan oleh relay. 

3. Motor juga gagal untuk start akibat dari setting relay REM610 yang 
terlalu sensitif, karena kurva relay terlalu dekat dengan kurva starting 
motor. 

4. Setting relay yang baru menyelesaikan masalah motor ketika start 
relay membaca seolah – olah terjadi hubung singkat pada bus, yaitu 
dengan cara memperbaiki setting agar kurva yang dihasilkan tidak 
melewati kurva motor dan sesuai dengan standar IEE 242 – 2001. 

 
 
 
5.2 Saran 
 Adapun saran yang dapat saya samapaikan di dalam Tugas Akhir ini 
yaitu : 
1. Sebaiknya perlu dilakukan resetting pada relay yang digunakan 

dengan berpedoman pada standar IEEE 242 – 2001.  
2. Jika resetting relay tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat, maka 

beban – beban lain yang tidak terlalu penting harus diputuskan 
terlebih dahulu ketika motor P3B dinyalakan. 
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LAMPIRAN 
 

 
Lampiran 1 Nameplate Generator 
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Lampiran 2 Nameplate Motor P3B LSWR ITY  
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Lampiran 3 Motor P3B LSWR ITY 
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Lampiran 4 Spesifikasi softstarter (1) 
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Lampiran 5 Spesifikasi softstarter (2) 
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Lampiran 6  Spesifikasi softstarter (3)
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